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7 MIKROBIOLOGICZNYCH BADAN PROBKI WODY

SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-862/2023

Klodzko, 04.08.2023
oryginal/leopia®

OPIS PROBKI BADANEJ KTOREJ SPRAWOZDANIE DOTYCZY**

Miejsce pobrania préobki: Pstrgzna 3A — budynek mieszkalny
Punkt pobrania probki: kran w kuchni
Rodzaj badanej prébki: woda do spozycia - wodociag

Stan probki: bez zastrzezen
Klient: Kudowski Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa Zdroj **

Zlecenie nr: LAB.LW.9052.411.2023

Nr zlecenia wewnetrznego: Z/LAB/318/2023/M
Nr protokotu pobranej probki: Z/1LAB/318/2023

Kod proébki klienta : Z/LAB/318-2/M

Probkobiorca : przedstawiciel klienta — Katarzyna Bernadowska**
Data pobrania probki: 01.08.2023**
Data przyjecia probki do laboratorium: 01.08.2023

Kod nadany probce w laboratorium: S/LAB/LW-862/2023
Data wykonania badania: od 01.08.2023 do 04.08.2023

Metoda pobierania: PN-EN ISO 19458:2007 (pobieranie probek nieakredytowane)
Plan pobierania: probka jednorazowa

Lp Kierunek badan Jednostka Metodyka badan Wynik/ | Niepewnos¢ Wartos¢ | Stwierdzenic
rezultat Iprzedzial parametryczna® | zoodnosei

* rozszerzenia'

1. | Liczba mikroorganizmow
w temp. 22°C Jik/Iml PN-EN ISO 6222:2004 | A 0 - ~ Bez -
Metoda ptytkowa (posiew mcpra\\'.l.dk;;\fych
Wg‘lqbny) Zmian

2. | Liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml PN-EN ISO 9308-
Metoda filtracji 1:2014-12 + A1:2017- | A 0 - 0¥ zgodny
membranowej 04

3. | Liczba bakterii E. coli Jtk/100ml PN-EN ISO 9308-
Metoda filtracji 1:2014-12 + A1:2017- | A 0 - 0 zgodny
membranowej 04

4. | Liczba enterokokéw Jjtk/100ml PN-EN ISO 7899-
katowych 2:2004 A 0 - 0 zgedny
Metoda filtracji
membranowej

5. | Liczba bakterii Jtk/100ml PN-EN 15O
Clostridium perfringens 14189:2016-10 Al 0 - 0 zgodny

(tacznie ze sporami)
Metoda filtracji
membranowej

PSSE Klodzko

Oddzial Laboratoryjny Laboratorium Badania Wody
Tel. 074 8673526, fax 074 8676966, c-mail: lab.psse.klodzko@sanepid.gov.pl

Zatgcznik nr 01 do 10-LAB-04

telefon kom. 882 022 091

Data wydania instrukcji: 16.01.2023
Data wydania zalacznika: 16.01.2023

Nr wydania 14

strona/stron 122 ¢




oryginal/kepia
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-862/2023

A - badanie akredytowane wykonane zgodnie z zakresem akredytacji PCA - AB 681.

jtk - jednostki tworzace kolonie

Y Podana rozszerzona niepewnoé¢ pomiaru zostala oszacowana zgodnie z norma PN-EN ISO 19036:2020-04 i jest oparta na
niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspotczynnik rozszerzenia k=2, co daje poziom ufnosci okoto 95%. Podana
niepewnos$¢ nie obejmuje etapu pobierania i transportu probek

*) warto$¢ podana zgodnie z wymaganiami przepisu oraz metodyki przywolanej w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dna 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)

3) Zaleca sie, aby og6lna liczba mikroorganizmow nie przekraczata:

- 100 jtk/Iml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

- 200 jtk/Iml w kranie konsumenta

4 Dopuszcza sie pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 ml nalezy
wykona¢ badanie parametru E.coli i enterokoki w zwiazku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia. Wlasciwy panstwowy inspektor
sanitarny moze stwierdzi¢ warunkowg przydatno$¢ wody do spozycia, uznac stwierdzong niezgodno$¢ za nieistotna,
niestwarzajaca zagrozenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjeciu odpowiednich dziatan naprawczych.

%) zgodnos¢/niezgodnos¢ z wymaganiami w/w przepisu prawnego zostala stwierdzona na podstawie badan nieakredytowanych
i akredytowanych wynikoéw odpowiednio oznaczonych w powyzszej tabeli

Laboratorium oswiadcza:

1.Wyniki odnosza sie¢ wylacznie do dostarczonej do badania probki.

2.Laboratorium nic uczestniczy /-wezestpiezy = w pobieraniu i transporcie probki.

3.Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
4.Klientowi przystuguje prawo zlozenia skargi na dzialalno$¢ laboratoryjna w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
5.W trakcie realizacji badan nie wystapily zadne szczegdlne okolicznosci mogace wplynac na koncowy wynik badania.
6.Dokumenty i zapisy dotyczace badania oraz badanej prébki nie ujgte w niniejszym sprawozdaniu przechowywane sg
w Laboratorium Badania Wody. Moga by¢ udostgpnione klientowi na jego zyczenie.

7. Probka w laboratorium przechowywana i utrwalana jest zgodnie z PO-LAB-07 , wydanie aktualne.

* - niepotrzebne skresli¢;

** _ dane podane przez klienta
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Patsuie CeNThuM Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Klodzku
ul. Stefana Okrzei 16
%) 57-300 Klodzko
BADANIA
AB 681

Klodzko, 04.08.2023
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-863/2023 oryginat/kepta*
Z MIKROBIOLOGICZNYCH BADAN PROBKI WODY

OPIS PROBKI BADANEJ KTOREJ SPRAWOZDANIE DOTYCZY**
Miejsce pobrania probki: Jeleniow 29A - piekarnia
Punkt pobrania probki: kran - hala produkeyjna
Rodzaj badanej probki: woda do spozycia - wodociag

Stan probki: bez zastrzezen

Klient: Kudowski Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa Zdrgj **
Zlecenie nr: LAB.LW.9052.411.2023

Nr zlecenia wewngtrznego: Z/LAB/318/2023/M

Nr protokotu pobranej probki: Z/1LAB/318/2023

Kod probki klienta : Z/LAB/318-4/M

Probkobiorca : przedstawiciel klienta — Katarzyna Bernadowska **

Data pobrania probki: 01.08.2023**

Data przyjecia probki do laboratorium: 01.08.2023

Kod nadany prébce w laboratorium: S/LAB/LW-863/2023

Data wykonania badania: od 01.08.2023 do 04.08.2023

Metoda pobierania: PN-EN ISO 19458:2007 (pobieranie probek nieakredytowane)
Plan pobierania: prébka jednorazowa

Lp Kierunek badan Jednostka Metodvka badan Wynik/ | Niepewnos¢ Wartos¢ Stwierdzenie }
rezultat /przedzial parametryczna® | zoqdnogei’) |
rozszerzenia! ‘
1. | Liczba mikroorganizmow l
w temp. 22°C Jtk/1ml PN-EN ISO 6222:2004 | A 0 - ~ Bez - i
Metoda plytkowa (posiew DiprEiiovy i
wglebny) R '.
2. | Liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml PN-EN ISO 9308- 5
Metoda filtracji 1:2014-12 + A1:2017- | A 0 - oY zgodny |
membranowej 04 ]
3. | Liczba bakterii E. coli Jtk/100ml PN-EN ISO 9308-
Metoda filtracji 1:2014-12 + A1:2017- | A 0 - 0 zgodny
membranowej 04 !
4. | Liczba enterokokdw jtk/100m! PN-EN ISO 7899- |
katowych 2:2004 A 0 - 0 zgodny ;
Metoda filtracji !
membranowe] E
5. | Liczba bakterii jtk/100ml PN-EN ISO r
Clostridium perfringens 14189:2016-10 A 0 - 0 zgodny |
(facznie ze sporami) '
Metoda filtracji
membranowej |
Oddzial Laboratoryjny Laboratorium Badania Wody
Tel. 074 8673526, fax 074 8676966, e-mail: lab.psse.klodzko@sanepid.gov.pl
telefon kom. 882 022 091
PSSE Klodzko Zatacznik nr 01 do 10-LAB-04 Data wydania instrukeji: 16.01.2023 Nr wydania 14 strona/stron 1z2

Data wydania zatacznika: 16.01.2023




OV EIThReapia-
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-863/2023

A - badanie akredytowane wykonane zgodnie z zakresem akredytacji PCA - AB 681.

jtk - jednostki tworzace kolonie

! Podana rozszerzona niepewnos$¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z normg PN-EN ISO 19036:2020-04 i jest oparta na
niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspotczynnik rozszerzenia k=2, co daje poziom ufnosci okoto 95%. Podana
niepewnos¢ nie obejmuje etapu pobierania i transportu probek

2) warto$¢ podana zgodnie z wymaganiami przepisu oraz metodyki przywotanej w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dna 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294)

%) Zaleca sie, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczala:

- 100 jtk/Iml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowe;j,

- 200 jtk/Iml w kranie konsumenta

¥ Dopuszcza sig pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 ml nalezy
wykona¢ badanie parametru E.coli i enterokoki w zwiazku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia. Wiasciwy panstwowy inspektor
sanitarny moze stwierdzi¢ warunkowa przydatnos¢ wody do spozycia, uznac stwierdzona niezgodnos¢ za nieistotna,
niestwarzajaca zagrozenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjeciu odpowiednich dziatan naprawczych.

) zgodnosé/niezgodnos¢ z wymaganiami w/w przepisu prawnego zostala stwierdzona na podstawie badan nieakredytowanych
i akredytowanych wynikdéw odpowiednio oznaczonych w powyzszej tabeli

Laboratorium oéwiadcza:

1. Wyniki odnosza si¢ wylacznie do dostarczonej do badania probki.

2.Laboratorium nie uczestniczy /-uezestniezy * w pobieraniu i transporcie probki.

3.Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

4 Klientowi przysluguje prawo zlozenia skargi na dzialalno$¢ laboratoryjna w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
5.W trakcie realizacji badan nie wystapily zadne szczeg6lne okolicznosci mogace wplyna¢ na koficowy wynik badania.
6.Dokumenty i zapisy dotyczace badania oraz badanej prébki nie ujete w niniejszym sprawozdaniu przechowywane sg
w Laboratorium Badania Wody. Moga by¢ udostepnione klientowi na jego zyczenie.

7. Probka w laboratorium przechowywana i utrwalana jest zgodnie z PO-LAB-07 , wydanie aktualne.

* - niepotrzebne skresli¢:

** - dane podane przez klienta
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KONIEC SPRAWOZDANIA

PSSE Klodzko Zatacznik nr 01 do [0-LAB-04 Data wydania instrukeji: 16.01.2023 Nr wydania 14 strona/stron 2 z 2
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PACLIE SRR Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Klodzku
ul. Stefana Okrzei 16
S 57-300 Klodzko
AB 681

Kiodzko, 04.08.2023
SPRAWOZDANIE nr Sz’LAB;’LW~’864z‘2’023 oryginal/Acopie*
Z MIKROBIOLOGICZNYCH BADAN PROBKI WODY

OPIS PROBKI BADANEJ KTOREJ SPRAWOZDANIE DOTYCZY **
Miejsce pobrania probki: Nad Potokiem 58 — oczyszczalnia Sciekow
Punkt pobrania probki: kran — kuchnia socjalna
Rodzaj badanej probki: woda do spozycia - wodociag

Stan prébki: bez zastrzezen

Klient: Kudowski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0. 0., ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa Zdro; **
Zlecenie nr: LAB.LW.9052.411.2023 '

Nr zlecenia wewngtrznego: Z/LAB/318/2023/M

Nr protokotu pobranej probki: Z/1.LAB/318/2023

Kod prébki klienta : Z/LAB/318-6/M

Prébkobiorca : przedstawiciel klienta — Katarzyna Bernadowska**

Data pobrania prébki: 01.08.2023**

Data przyjecia probki do laboratorium: 01.08.2023

Kod nadany probce w laboratorium: S/LAB/LW-864/2023

Data wykonania badania: od 01.08.2023 do 04.08.2023

Metoda pobierania: PN-EN ISO 19458:2007 (pobieranie probek nieakredytowane)
Plan pobierania: probka jednorazowa

Lp Kierunek badan Jednostka Metodyka badan Wynik/ | Niepewnos¢ Wartos¢ Stwierdzenie
rezultat /przedziat parametryczna® zgodnosci
rozszerzenia'
I. | Liczba mikroorganizmow
w temp. 22°C Jtk/Iml PN-ENISO 6222:2004 | A 0 - ~ Bez -
Metoda ptytkowa (posiew “":pm“'_ld";;‘-" ch
ng@bny] Zmian
2. | Liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml PN-EN ISO 9308-
Metoda filtracji 1:2014-12 + A1:2017- |A| O - 0® zgedny
membranowe;j 04
3. | Liczba bakterii E. coli Jtk/100ml PN-EN ISO 9308-
Metoda filtracji 1:2014-12 + A1:2017- | A 0 - 0 zgodny
membranowej 04
4. | Liczba enterokokow Jtk/100ml PN-EN ISO 7899-
katowych 2:2004 A 0 - 0 zgodny
Metoda filtracji
membranowej
5. | Liczba bakterii jtk/100ml PN-EN ISO
Clostridium perfringens 14189:2016-10 A 0 - 0 zgodny
(lacznie ze sporami)
Metada filtracji
membranowej |
Oddzial Laboratoryjny Laboratorium Badania Wody
Tel. 074 8673526, fax 074 8676766. e-mail: lab.psse.klodzko@sanepid.gov.pi
telefon kom. 882 022 091
PSSE Klodzko Zalacznik nr 01 do 10-LAB-04 Data wydania instrukeji: 16.01.2023 Nr wydania 14 strona/stron [z 2

Data wydania zalacznika: 16.01.2023




oryginal/kepia
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-864/2023

A - badanie akredytowane wykonane zgodnie z zakresem akredytacji PCA - AB 681.

jtk - jednostki tworzace kolonie

D Podana rozszerzona niepewno$¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z norma PN-EN ISO 19036:2020-04 i jest oparta na
niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspofczynnik rozszerzenia k=2, co daje poziom ufnosci okolo 95%. Podana
niepewno$¢ nie obejmuje etapu pobierania i transportu probek

2) wartos¢ podana zgodnie z wymaganiami przepisu oraz metodyki przywotanej w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dna 7
grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22017, poz. 2294)

3 Zaleca sie, aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczala:

- 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

- 200 jtk/Iml w kranie konsumenta

¥ Dopuszcza si¢ pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 ml nalezy
wykona¢ badanie parametru E.coli i enterokoki w zwiazku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia. Whasciwy panstwowy inspektor
sanitarny moze stwierdzi¢ warunkowa przydatnos¢ wody do spozycia, uzna¢ stwierdzona niezgodnos$¢ za nieistotna,
niestwarzajaca zagrozenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjeciu odpowiednich dziatan naprawczych.

%) zgodno$é/niezgodnosé z wymaganiami w/w przepisu prawnego zostata stwierdzona na podstawie badan nieakredytowanych
i akredytowanych wynikéw odpowiednio oznaczonych w powyzszej tabeli

Laboratorium o$wiadcza:

1.Wyniki odnosza si¢ wylacznie do dostarczonej do badania probki.

2.Laboratorium nie uczestniczy /uezestniezy "~ w pobieraniu i transporcie probki.

3.Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

4 Klientowi przyshuguje prawo zlozenia skargi na dzialalno$¢ laboratoryjng w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
5.W trakcie realizacji badan nie wystapily zadne szczegdlne okolicznosci mogace wplyna¢ na koncowy wynik badania.
6.Dokumenty i zapisy dotyczace badania oraz badanej probki nie ujgte w niniejszym sprawozdaniu przechowywane sg
w Laboratorium Badania Wody. Moga by¢ udostepnione klientowi na jego zyczenie.

7. Probka w laboratorium przechowywana i utrwalana jest zgodnie z PO-LAB-07 . wydanie aktualne.

* - niepotrzebne skreslic;

** - dane podane przez klienta

Opracowal: Autoryzowat: Zatwierdzil :
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KONIEC SPRAWOZDANIA
PSSE Klodzko Zalacznik nr 01 do 10-LAB-04 Data wydania instrukeji: 16.01.2023 Nr wydania 14 strona/stron 2z 2

Data wydania zatacznika: 16.01.2023



PCA

Pouskie CENTRUM
AKREDYTACSI

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Klodzku
ul. Stefana Okrzei 16
57-300 Klodzko

O
\__T)

BADANIA

AB 681

Kiodzko 04.08.2023 r.
oryginal/kepia*
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-865/2023
7 FIZYCZNY CH/EHEMICZNYCEH BADAN PROBKI WODY*

OPIS PROBKI BADANEJ KTOREJ SPRAWOZDANIE DOTYCZY **
Miejsce pobrania prébki: budynek mieszkalny, Pstrazna 3A
Punkt pobrania probki: kran w kuchni
Rodzaj badanej probki: woda do spozycia — wodociag

Stan probki: bez zastrzezen

Klient: Kudowski Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdrgj**
Zlecenie nr: LAB.LW.9052.411.2023

Nr zlecenia wewnetrznego: Z/LAB/318/2023/CH

Nr protokotu pobranej probki: Z/LAB/318/2023

Kod probki klienta: Z/LAB/318-1/CH

Prébkobiorca: przedstawiciel klienta — Katarzyna Bernadowska™*

Data pobrania probki: 01.08.2023 r.**

Data przyjecia probki do laboratorium: 01.08.2023 r.

Kod nadany probce w laboratorium: S/LAB/LW-865/2023

Data wykonania badania: od 01.08.2023 do 01.08.2023 r.

Metoda pobierania: PN-ISO 5667-5:2017-10 (pobieranie probek nieakredytowane)
Plan pobierania: prébka jednorazowa

Kierunek Metoda Wynik/ Niepewno$¢ Warto$é Stwierdzenie
Lp Y Jednostka ;
: badan badan Rezultat | rozszerzonal arametryczna® | zgodnosci®
p
Akceptowalna przez
PN-EN ISO 7887:2012 konsumentéw i bez
. copua Metoda wizualna A <54 I mg/l nieprawidlowych =
zmian
Akceptowalna przez
PN-EN ISO 7027- ko{lsumcntéw ibez
2 Metnosé 1:2016-09 pkt.5.3 A 0,16% 0,04 NTU I;if;wid;f;:ﬁ -
Metoda nefelometryczna zakres wartodci do
1,0 NTU
PN-EN ISO 10523:2012 7,3
3. pH Metoda potencjometryczna A tpom=24,9 °C 0,2 pH 6,3-9,3 zgodny
Przewodnos¢ 6
4. elektryczna PN-EN 27888‘ 199_9 A 3_62 22 uS/cm 2500 zgodny
: ” Metoda konduktometryczna tpom=25,1°C
wiasciwa w 25°C

A - badanie akredytowane wykonane zgodnie z zakresem akredytacji PCA-AB 681.

D Niepewno$¢ rozszerzona dla k=2, co odpowiada prawdopodobieristwu 95% oraz uwzglgdnieniu niepewnos¢ pobrania i transportu

probki;
Oddzial Laboratoryjny Laboratorium Badania Wody
Tel. 074 8673526, fax 074 8676966, e-mail : lab.psse.klodzko@sanepid.gov.pl
telefon kom. 882 022 091
PSSE Klodzko Zalacznik nr 01 do 10-LAB-04 Data wydania instrukcji: 16.01.2023 Nr wydania 14 strona/stron 1z 2

Data wydania zatacznika: 16.01.2023




oryginal/kepia®
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-865/2023

2 Warto$¢ podana zgodnie z wymaganiami przepisu przywolanego w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz.2294);

3 Zgodno$¢/niezgodno$¢ z wymaganiami w/przepisu prawnego zostala stwierdzona na podstawie badan nieakredytowanych i
akredytowanych wynikéw odpowiednio oznaczonych w powyzszej tabeli.

4 Pozadana warto$é tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg/l;

W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiagnigeia wartosci parametrycznej nieprzekraczajacej 1,0 NTU w
wodzie po uzdatnieniu;

6 Warto§é przewodnosci elektrycznej wlasciwej podawana jest po korekcie temperatury za pomocg urzadzenia do kompensacji
temperatury

Laboratorium oéwiadcza:

1.Wyniki odnosza sie wylacznie do dostarczonej do badania probki.

2 Laboratorium nie uczestniczy / uezestaiezy’ w pobieraniu i transporcie probki.

3.Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

4 Klientowi przystuguje prawo zlozenia skargi na dziatalnos¢ laboratoryjng w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
5.W trakcie realizacji badaf nie wystapily zadne szczegdlne okolicznosci mogace wplyna¢ na koficowy wynik badan.

6.Dokumenty i zapisy dotyczace badania oraz badanej prébki nie ujgte W niniejszym sprawozdaniu przechowywane sg w Laboratorium
Badania Wody. Moga by¢ udostgpnione klientowi na jego zyczenie.

7. Prébka w laboratorium przechowywana i utrwalana jest zgodnie z PO-LAB-07, wydanie aktualne.

8. Jesli dla obszaru regulowanego prawnie wynik badania otrzymany przez laboratorium bedzie wykraczal poza zakres stosowania metody
wdrozonej w laboratorium i potwierdzonej akredytacja PCA nr AB 681, laboratorium w sprawozdaniu z badan przedstawi informacjg o
uzyskanym rezultacie w postaci ,.<" warto$¢ dolnej granicy zakresu pomiarowego lub ,,>” warto$¢ gornej granicy zakresu pomiarowego
wraz z informacja o warto$ci niepewnosci rozszerzonej odpowiednio dla dolnej i gornej wartosci granicy zakresu pomiarowego. Informacja
ta bedzie z powolaniem na akredytacje. Dla takich wynikéw Laboratorium zamiast stwierdzenia zgodnosci wydaje opinie i interpretacje na
podstawie uzyskanych rezultatow badan.

* - niepotrzebne skresli¢;
** . dane podane przez klient
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Klodzku
ul. Stefana Okrzei 16
57-300 Klodzko

Klodzko 04.08.2023 r.
oryginal’kepia*
SPRAWOZDANIE nr S:’LABILW-865N{2023
Z FIZYCZNY CH/EHEMICZNYCH BADAN PROBKI WODY*

OPIS PROBKI BADANEJ KTOREJ SPRAWOZDANIE DOTYCZY **
Miejsce pobrania probki: budynek mieszkalny, Pstrazna 3A
Punkt pobrania prébki: kran w kuchni
Rodzaj badanej probki: woda do spozycia — wodociag

Stan probki: bez zastrzezen
Klient: Kudowski Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdréj**

Zlecenie nr: LAB.LW.9052.411.2023

Nr zlecenia wewngtrznego: Z/LAB/318/2023/CH

Nr protokohu pobranej probki: Z/1.LAB/318/2023

Kod prébki klienta: Z/LLAB/318-1/CH

Prébkobiorca: przedstawiciel klienta — Katarzyna Bernadowska**
Data pobrania probki: 01.08.2023 r.**

Data przyjecia probki do laboratorium: 01.08.2023 r.

Kod nadany probce w laboratorium: S/LAB/LW-865/2023

Data wykonania badania: od 01.08.2023 do 01.08.2023 r.

Metoda pobierania: PN-ISO 5667-5:2017-10 (pobieranie probek nieakredytowane)
Plan pobierania: probka jednorazowa

Lp.

Kierunek Metoda Wynik/ | Niepewnos¢ [T Wartogé Stwierdzenie
badan badan Rezultat | rozszerzona®) parametryczna® | zgodnodci®

PB-LAB-03 z dn. 15.10.2012r. Akcaptowalna przez
konsumentéw i bez

Zapach Wyd. 02 N zIR z = nieprawidtowych B

Oznaczanie zapachu w wodzie Zmian

N — badanie nieakredytowane nie spetniajace wymagan normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

" Niepewnos¢ rozszerzona dla k=2, co odpowiada prawdopodobienstwu 95% oraz uwzglednieniu niepewno$¢ pobrania i transportu
probki;

2 Warto$¢ podana zgodnie z wymaganiami przepisu przywotanego w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz.2294);

% Zgodnos¢/niezgodnosé z wymaganiami w/przepisu prawnego zostala stwierdzona na podstawie badan nieakredytowanych wynikow
odpowiednio oznaczonych w powyzszej tabeli.

Laboratorium oswiadcza:
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oryginal/kepia*
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-865N/2023

1.Wyniki odnosza si¢ wylgcznic do dostarczonej do badania prébki.

2 Laboratorium nie uczestniczy / wezestriezy’ w pobieraniu i transporcie probki.

3.Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

4 Klientowi przyshuguje prawo zlozenia skargi na dzialalnos¢ laboratoryjna w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
5.W trakcie realizacji badan nie wystapily zadne szczegdlne okolicznosci mogace wplynaé na koficowy wynik badar.

6.Dokumenty i zapisy dotyczace badania oraz badanej prébki nie ujgte w niniejszym sprawozdaniu przechowywane s3 w Laboratorium
Badania Wody. Moga by¢ udostepnione klientowi na jego zyczenie.

7. Probka w laboratorium przechowywana i utrwalana jest zgodnie z PO-LAB-07 . wydanie aktualne.

* . niepotrzebne skresli¢;
** . dane podane przez klienta
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PoLsxit CiuThew Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Klodzku
ul. Stefana Okrzei 16
57-300 Klodzko
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Klodzko 04.08.2023 r.
oryginal/kepia*

SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-866/2023
Z FIZYCZNYCH/CHEMICZNYCH BADAN PROBKI WODY*

OPIS PROBKI BADANEJ KTOREJ SPRAWOZDANIE DOTYCZY **
Miejsce pobrania probki: piekarnia, Jeleniéw 29A
Punkt pobrania prébki: kran na hali produkceyjnej
Rodzaj badanej probki: woda do spozycia — wodociag

Stan prébki: bez zastrzezen

Klient: Kudowski Zaktad Wodociggoéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdroj**
Zlecenie nr: LAB.LW.9052.411.2023

Nr zlecenia wewnetrznego: Z/LLAB/318/2023/CH

Nr protokotu pobranej probki: Z/LAB/318/2023

Kod probki klienta: Z/1LAB/318-3/CH

Probkobiorca: przedstawiciel klienta — Katarzyna Bernadowska**

Data pobrania probki: 01.08.2023 r.**

Data przyjecia probki do laboratorium: 01.08.2023 r.

Kod nadany probce w laboratorium: S/LAB/LW-866/2023

Data wykonania badania: od 01.08.2023 do 01.08.2023 r.

Metoda pobierania: PN-ISO 5667-5:2017-10 (pobieranie probek nieakredytowane)
Plan pobierania: probka jednorazowa

L Kierunek Metoda Wynik/ Niepewnos¢ Tl i Wartos¢ Stwierdzenie
p: badan badan Rezultat | rozszerzona' parametryczna® | zgodnosci®
Akceptowalna przez
PN-EN ISO 7887:2012 ) konsumentow i bez ’
L Barwa Metoda wizualna A = . g nieprawif.llc‘w}*t‘:h
zmian
Akceptowalna przez
PN-EN ISO 7027- konsumentow i bez
i idlowych
2. Metnos¢ 1:2016-09 pkt.5.3 A 0,25% 0,06 NTU ﬁ?ﬁﬂﬁ?& -
Metoda nefelometryczna zakres wartoéei do
1,0 NTU
PN-EN ISO 10523:2012 7,0 5
3. PH Metoda potencjometryczna A tpom=24,5 °C 0,2 pH 6,5-9,5 zgodny
Przewodnos¢
PN-EN 27888:1999 4759
4. e,l e!m.yczna " Metoda konduktometryczna A tpom =24,5°C 29 uS/em . zgodny
wiasciwa w 25°C

A - badanie akredytowane wykonane zgodnie z zakresem akredytacji PCA-AB 681.

) Niepewnos¢ rozszerzona dla k=2, co odpowiada prawdopodobienstwu 95% oraz uwzglednieniu niepewno$é pobrania i transportu

prébki;
Oddzial Laboratoryjny Laboratorium Badania Wody
Tel. 074 8673526, fax 074 8676966, e-mail : lab.psse.klodzko@sanepid.gov.pl
telefon kom. 882 022 091
PSSE Klodzko Zalacznik nr 01 do 10-LAB-04 Data wydania instrukcji: 16.01.2023 Nr wydania 14 strona/stron 1z 2
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oryginal/kepia*
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-866/2023

2 Warto$¢ podana zgodnie z wymaganiami przepisu przywolanego w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz.2294);

) Zgodno$é/niezgodnosé z wymaganiami w/przepisu prawnego zostala stwierdzona na podstawie badan nieakredytowanych i
akredytowanych wynikéw odpowiednio oznaczonych w powyzszej tabeli.

4 Pozadana wartos¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg/l;

5) W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiagniccia wartosci parametrycznej nieprzekraczajacej 1,0 NTU w
wodzie po uzdatnieniu;

6  Warto§¢ przewodnosci elektrycznej wladciwej podawana jest po korekcie temperatury za pomocg urzadzenia do kompensacji
temperatury

Laboratorium o$wiadcza:

1.Wyniki odnosza sig wylacznie do dostarczonej do badania prébki.

2. Laboratorium nie uczestniczy / wezestniezy” w pobieraniu i transporcie probki.

3.Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powiclane inaczej jak tylko w calosci.

4 Klientowi przystuguje prawo zlozenia skargi na dzialalnos¢ laboratoryjna w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
5.W trakcie realizacji badan nie wystapily zadne szczegdlne okolicznogci mogace wplynaé na koncowy wynik badan.

6.Dokumenty i zapisy dotyczace badania oraz badanej prébki nie ujete W niniejszym sprawozdaniu przechowywane sg w Laboratorium
Badania Wody. Moga by¢ udostgpnione klientowi na jego zyczenie.

7. Probka w laboratorium przechowywana i utrwalana jest zgodnie z PO-LAB-07, wydanie aktualne.

8. Jedli dla obszaru regulowanego prawnie wynik badania otrzymany przez laboratorium bedzie wykraczal poza zakres stosowania metody
wdrozonej w laboratorium i potwierdzonej akredytacja PCA nr AB 681, laboratorium w sprawozdaniu z badan przedstawi informacj¢ o
uzyskanym rezultacie w postaci ..<" warto$¢ dolnej granicy zakresu pomiarowego lub ,>" warto$¢ gérnej granicy zakresu pomiarowego
wraz z informacja o wartosci niepewnosci rozszerzonej odpowiednio dla dolnej i gornej wartosci granicy zakresu pomiarowego. Informacja
ta bedzie z powolaniem na akredytacjg. Dla takich wynikéw Laboratorium zamiast stwierdzenia zgodnosci wydaje opinie i interpretacje na
podstawie uzyskanych rezultatow badan.

* - niepotrzebne skresli¢;
** . dane podane przez klient
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Klodzku
ul. Stefana Okrzei 16
57-300 Klodzko

Klodzko 04.08.2023 r.
oryginal/kepia*
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-866N/2023
Z FIZYCZNY CH/€HEMIEANYCH BADAN PROBKI WODY*

OPIS PROBKI BADANEJ KTOREJ SPRAWOZDANIE DOTYCZY**
Miejsce pobrania probki: piekarnia, Jeleniow 29A
Punkt pobrania prébki: kran w hali produkeyjnej
Rodzaj badanej prébki: woda do spozycia — wodociag

Stan probki: bez zastrzezen

Klient: Kudowski Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdr6j**
Zlecenie nr: LAB.LW.9052.411.2023

Nr zlecenia wewngtrznego: Z/LAB/318/2023/CH

Nr protokotu pobranej probki: Z/LLAB/318/2023

Kod probki klienta: Z/LLAB/318-3/CH

Probkobiorca: przedstawiciel klienta — Katarzyna Bernadowska* *

Data pobrania probki: 01.08.2023 r.**

Data przyjecia probki do laboratorium: 01.08.2023 r.

Kod nadany prébce w laboratorium: S/LAB/LW-866/2023

Data wykonania badania: od 01.08.2023 do 01.08.2023 r.

Metoda pobierania: PN-ISO 5667-5:2017-10 (pobieranie probek nieakredytowane)
Plan pobierania: prébka jednorazowa

Lp.

Kierunek Metoda Wynik/ | Niepewno$¢ S a—— Wartosé Stwierdzenie
badan badan Rezultat | rozszerzona!) parametryczna? | zgodno$ci®

f

PB-LAB-03 z dn. 15.10.2012r. Akceptowalna przez
konsumentow i bez

Zapach Wyd. 02 N zIR - B nieprawidlowych .

Oznaczanie zapachu w wodzie Fmian

N — badanie nieakredytowane nie spetniajace wymagan normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

D Niepewnos¢ rozszerzona dla k=2, co odpowiada prawdopodobiefistwu 95% oraz uwzglednieniu niepewnosé pobrania i transportu
probki;

? Wartos¢ podana zgodnie z wymaganiami przepisu przywotanego w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz.2294);

3 Zgodno$¢/niezgodnos¢ z wymaganiami w/przepisu prawnego zostala stwierdzona na podstawie badan nieakredytowanych wynikéw
odpowiednio oznaczonych w powyzszej tabeli.

Oddzial Laboratoryjny Laboratorium Badania Wody
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oryginal/kepia*
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-866N/2023

Laboratorium o$wiadcza:

1.Wyniki odnosza si¢ wylacznie do dostarczonej do badania prébki.

2 Laboratorium nie uczestniczy / uezestaiezy” W pobieraniu i transporcie probki.

3.Bez piscmnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

4 Klientowi przystuguje prawo zlozenia skargi na dziatalnos¢ Jaboratoryjna w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
5. W trakcie realizacji badan nie wystapily zadne szczeg6lne okoliczno$ci mogace wplyna¢ na koncowy wynik badan.

6.Dokumenty i zapisy dotyczgce badania oraz badanej probki nie ujgte w niniejszym sprawozdaniu przechowywane sg w Laboratorium
Badania Wody. Moga by¢ udostepnione klientowi na jego zyczenie.

7. Probka w laboratorium przechowywana i utrwalana jest zgodnie z PO-LAB-07 , wydanie aktualne.

* - niepotrzebne skresli¢;
** . dane podane przez klienta
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PCA

PoLskie CENTRUM
AKREDYTACJI

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Klodzku
ul. Stefana Okrzei 16
57-300 Klodzko

SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-867/2023
Z FIZYCZNY CH/EHEMICANYEH BADAN PROBKI WODY*

Ktlodzko 04.08.2023 r.

oryginat/kepia*

OPIS PROBKI BADANEJ KTOREJ SPRAWOZDANIE DOTYCZY **

Miejsce pobrania probki: oczyszczalnia §ciekéw, Nad Potokiem 58
Punkt pobrania prébki: kran w kuchni socjalnej
Rodzaj badanej probki: woda do spozycia — wodociag

Stan probki: bez zastrzezen
Klient: Kudowski Zaktad Wodociaggdw i1 Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdroj**

Zlecenie nr: LAB.LW.9052.411.2023

Nr zlecenia wewngetrznego: Z/LAB/318/2023/CH
Nr protokotu pobranej probki: Z/LAB/318/2023

Kod probki klienta: Z/LLAB/318-5/CH

Prébkobiorca: przedstawiciel klienta — Katarzyna Bernadowska**

Data pobrania probki: 01.08.2023 r.**
Data przyjecia probki do laboratorium: 01.08.2023 r.

Kod nadany probce w laboratorium: S/LAB/LW-867/2023
Data wykonania badania: od 01.08.2023 do 01.08.2023 r.
Metoda pobierania: PN-ISO 5667-5:2017-10 (pobieranie probek nieakredytowane)

Plan pobierania: prébka jednorazowa

L Kierunek Metoda Wynik/ Niepewnosé Jednostka Warto$c Stwierdzenie
p: badan badan Rezultat | rozszerzona® parametryczna® | zgodnosci®
Akceptowalna przez
PN-EN ISO 7887:2012 konsumentow i bez
1. Barwa Metoda wizualna A =5 ' mg/l nieprawidlowych &
zmian
Akceptowalna przez
PN-EN ISO 7027- konsumentdw 1 bez
. 5) nieprawidlowych )
3. Metnosé 1:2016-09 pkt.5.3 A 0,19 0,04 NTU zmian. Zalecany
Metoda nefelometryczna zakres wartosci do
1,0 NTU
PN-EN ISO 10523:2012 7,0
3. pH Metoda potencjometryczna A tpom=25,5 °C 0,2 pH 6,5-9,5 zgodny
Przewodnoéé
PN-EN 27888:1999 460
% . le%(tryczna 3 Metoda konduktometryczna A tpom=25,1°C 28 uS/em 2500 2godny
wilasciwa w 25°C

A - badanie akredytowane wykonane zgodnie z zakresem akredytacji PCA-AB 681.

1
probki;

PSSE Klodzko

Oddzial Laboratoryjny Laboratorium Badania Wody
Tel. 074 8673526, fax 074 8676966, e-mail : lab.psse.klodzko@sanepid.gov.pl
telefon kom. 882 022 091
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oryginat/kepia*
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-867/2023

) Warto$¢ podana zgodnie z wymaganiami przepisu przywolanego w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22017, poz.2294);

) Zgodno$¢/niezgodnos¢ z wymaganiami w/przepisu prawnego zostala stwierdzona na podstawie badan nieakredytowanych i
akredytowanych wynikow odpowiednio oznaczonych w powyzszej tabeli.

4 Pozgdana wartosé tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg/l;

5 W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiggnigcia wartosci parametrycznej nieprzekraczajacej 1,0 NTU w
wodzie po uzdatnieniu;

6§ Wartos¢ przewodnosci elektrycznej wiasciwej podawana jest po korekcie temperatury za pomocg urzgdzenia do kompensacji
temperatury

Laboratorium o$wiadcza:

1.Wyniki odnoszg si¢ wylgeznie do dostarczonej do badania probki.

2 Laboratorium nie uczestniczy / uezestaiezy” w pobieraniu i transporcie probki.

3.Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catodci.

4 Klientowi przystuguje prawo zlozenia skargi na dziatalnos¢ laboratoryjna w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
5.W trakcie realizacji badan nie wystapily zadne szczegdlne okoliczno$ci mogace wplyngé na koncowy wynik badan.

6.Dokumenty i zapisy dotyczace badania oraz badanej prébki nie ujgte w niniejszym sprawozdaniu przechowywane sa w Laboratorium
Badania Wody. Moga by¢ udostgpnione klientowi na jego zyczenie.

7. Probka w laboratorium przechowywana i utrwalana jest zgodnie z PO-LAB-07 , wydanie aktualne.

8. Jedli dla obszaru regulowanego prawnie wynik badania otrzymany przez laboratorium bedzie wykraczal poza zakres stosowania metody
wdrozonej w laboratorium i potwierdzonej akredytacja PCA nr AB 681, laboratorium w sprawozdaniu z badan przedstawi informacjg o
uzyskanym rezultacie w postaci ,,<” wartos¢ dolnej granicy zakresu pomiarowego lub ,>" wartos¢ gbrnej granicy zakresu pomiarowego
wraz z informacja o wartosci niepewnosci rozszerzonej odpowiednio dla dolnej i gornej wartosci granicy zakresu pomiarowego. Informacja
ta bedzie z powolaniem na akredytacj¢. Dla takich wynik6w Laboratorium zamiast stwierdzenia zgodnosci wydaje opinie i interpretacje na
podstawie uzyskanych rezultatéw badat.

* - niepotrzebne skreslic;
*#* . dane podane przez klient
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Klodzku

ul. Stefana Okrzei 16
57-300 Klodzko

SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-867N/2023

Klodzko 04.08.2023 r.
oryginal/kepia*

Z FIZYCZNY CH/CHEMICZNYCH BADAN PROBKI WODY*

OPIS PROBKI BADANEJ KTOREJ SPRAWOZDANIE DOTYCZY **

Miejsce pobrania probki: oczyszezalnia $ciekéw, Nad Potokiem 58
Punkt pobrania prébki: kran w Kuchni socjalne;j
Rodzaj badanej probki: woda do spozycia — wodociag

Stan probki: bez zastrzezen
Klient: Kudowski Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdrgj**
Zlecenie nr: LAB.LW.9052.411.2023

Nr zlecenia wewng¢trznego: Z/LAB/318/2023/CH

Nr protokotu pobranej probki: Z/LAB/318/2023

Kod probki klienta: Z/LAB/318-5/CH

Probkobiorca: przedstawiciel klienta — Katarzyna Bernadowska**

Data pobrania probki: 01.08.2023 r.**

Data przyjecia probki do laboratorium: 01.08.2023 r.

Kod nadany prébce w laboratorium: S/LAB/LW-867/2023

Data wykonania badania: od 01.08.2023 do 01.08.2023 r.

Metoda pobierania: PN-ISO 5667-5:2017-10 (pobieranie probek nieakredytowane)
Plan pobierania: probka jednorazowa

L Kierunek Metoda Wynik/ | Niepewnosé r—— Wartos¢ Stwierdzenie
p- badan badan Rezultat | rozszerzona') parametryczna® | zgodnosci®
PB-LAB-03 z dn. 15.10.2012r. Aot i e
I, Zapach Wyd. 02 N | zIR - " g;;“r’;‘j;‘glg” iy .
Oznaczanie zapachu w wodzie 5 zmianw}

N — badanie nieakredytowane nie spetniajace wymagan normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

" Niepewnosé rozszerzona dla k=2, co odpowiada prawdopodobieristwu 93% oraz uwzglednieniu niepewno$¢ pobrania i transportu

probki;

2 Warto$é podana zgodnie z wymaganiami przepisu przywolanego w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz.2294);
3 Zgodno$é/niezgodnos¢ z wymaganiami w/przepisu prawnego zostata stwierdzona na podstawie badar nicakredytowanych wynikéw
odpowiednio oznaczonych w powyzszej tabeli.

PSSE Klodzko

Oddzial Laboratoryjny Laboratorium Badania Wody
Tel. 074 8673526, fax 074 8676966, e-mail : lab.psse.klodzko@sanepid.gov.pl
telefon kom. 882 022 091

Zatacznik nr 01 do 10-LAB-04 Data wydania instrukcji: 16.01.2023 Nr wydania 14
Data wydania zalacznika: 16.01.2023
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oryginal/kepia*
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-867N/2023

Laboratorium o$wiadcza:

1.Wyniki odnoszg si¢ wytacznie do dostarczonej do badania probki.

2 Laboratorium nie uczestniczy /uezestniezy’ w pobieraniu i transporcie probki.

3.Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci.

4 Klientowi przystuguje prawo zlozenia skargi na dzialalnos¢ laboratoryjng w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
5.W trakcie realizacji badan nie wystapily zadne szczegélne okoliczno$ci mogace wplynaé¢ na koficowy wynik badai.

6.Dokumenty i zapisy dotyczace badania oraz badanej prébki nie ujete w niniejszym sprawozdaniu przechowywane sa W Laboratorium
Badania Wody. Moga by¢ udostgpnione klientowi na jego zyczenie.

7. Prébka w laboratorium przechowywana i utrwalana jest zgodnie z PO-LAB-07 , wydanie aktualne.

* _ niepotrzebne skreslic;
*#* . dane podane przez klienta

Opracowat: Autoryzowal: Zatwierdzit:
Le J L;I(%l{:{u.(«: 5 :'”” L
; MLODSZY ASYSTENT : '
ABORATC NIA WODY

Oddzial Laboratoryjny Laboratorium Badania Wody
Tel. 074 8673526, fax 074 8676966, e-mail : lab.psse.klodzko@sanepid.gov.pl
telefon kom. 882 022 091

KONIEC SPRAWOZDANIA

PSSE Klodzko Zatacznik nr 01 do 10-LAB-04 Data wydania instrukcji: 16.01.2023 Nr wydania 14 strona/stron 2272
Data wydania zatgcznika: 16.01.2023



N

PaLsKie CewTnuw Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Klodzku
ul. Stefana Okrzei 16
_ %, 57-300 Klodzko
BADANIA
e ey
AB 681

Klodzko, 04.08.2023
SPRAWOZDANIE nr SILAB/LW-,856f2’023 oryginal/kepiat
Z MIKROBIOLOGICZNYCH BADAN PROBKI WODY

OPIS PROBKI BADANEJ KTOREJ SPRAWOZDANIE DOTYCZY **
Miejsce pobrania probki: Brzozowie 21 ,MIRANDA”
Punkt pobrania probki: kran nad zlewem w barze
Rodzaj badanej probki: woda do spozycia - wodociag

Stan probki: bez zastrzezen

Klient: Kudowski Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa Zdroj **
Zlecenie nr: LAB.LW.9052.411.2023

Nr zlecenia wewngtrznego: Z/LAB/317/2023/M

Nr protokotu pobranej probki: Z/LAB/317/2023

Kod probki klienta : Z/LAB/317-2/M

Probkobiorca : przedstawiciel klienta — Katarzyna Bernadowska **

Data pobrania prébki: 01.08.2023 **

Data przyjecia probki do laboratorium: 01.08.2023

Kod nadany prébce w laboratorium: S/LAB/LW-856/2023

Data wykonania badania: od 01.08.2023 do 04.08.2023

Metoda pobierania: PN-EN ISO 19458:2007 (pobieranie prébek nieakredytowane)
Plan pobierania: prébka jednorazowa

Lp Kierunek badan Jednostka Metodyka badan Wynik/ | Niepewnos¢ Wartos¢ Stwierdzenie
rezultat /przedzial parametryczna® | zoodnosci® |
rozszerzenia'
I. | Liczba mikroorganizméw
w temp. 22°C Jjtk/1ml PN-EN ISO 6222:2004 | A 0 - - Bez -
Metoda ptytkowa (posiew "'epra“"fdlﬁ;”y‘:h |
wglebny) Zmian ;
2. | Liczba bakterii grupy coli | jtk/100mI PN-EN ISO 9308- i
Metoda filtracji 1:2014-12 + A1:2017- |A| 0 - oY zgodny |
membranowej 04
3. |Liczba bakterii E. coli jtk/100ml PN-EN ISO 9308- '
Metoda filtracji 1:22014-12 + A1:2017- |A| O - 0 zgodny
membranowej 04
4. | Liczba enterokokéw jtk/100ml PN-EN [SO 7899- ;
katowych 2:2004 A 0 - 0 zgodny |
Metoda filtracji f
membranowej .
5. | Liczba bakterii Jtk/100ml PN-EN ISO
Clostridium perfringens 14189:2016-10 A 0 - 0 zgodny |
(facznie ze sporami) '
Metoda filtracji
membranowej
Oddzial Laboratoryjny Laboratorium Badania Wody
Tel. 074 8673526, fax 074 8676966, e-mail: lab.psse.klodzko@sanepid.gov.pl
telefon kom. 882 022 091
PSSE Klodzko Zatacznik nr 01 do 10-LAB-04 Data wydania instrukeji: 16.01.2023 Nr wydania 14 strona/stron 1z 2

Data wydania zalacznika: 16.01.2023




oryginal/kepia-
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-856/2023

A - badanie akredytowane wykonane zgodnie z zakresem akredytacji PCA - AB 681.

jtk - jednostki tworzace kolonie

) Podana rozszerzona niepewnosé pomiaru zostala oszacowana zgodnie z norma PN-EN ISO 19036:2020-04 i jest oparta na
niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspéiczynnik rozszerzenia k=2, co daje poziom ufnosci okoto 95%. Podana
niepewno$¢ nie obejmuje etapu pobierania i transportu probek

2) warto$é podana zgodnie z wymaganiami przepisu oraz metodyki przywotanej w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dna 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U, 22017, poz. 2294)

%) Zaleca sie, aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczala:

- 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej,

- 200 jtk/1ml w kranie konsumenta

% Dopuszcza sie pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 mi nalezy
wykona¢ badanie parametru E.coli i enterokoki w zwiazku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia. Wlasciwy panstwowy inspektor
sanitarny moze stwierdzié¢ warunkowa przydatnos¢ wody do spozycia, uzna¢ stwierdzong niezgodnosc za nieistotna,
niestwarzajaca zagrozenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjeciu odpowiednich dziatan naprawczych.

%) zgodno$é/niezgodno$é z wymaganiami w/w przepisu prawnego zostata stwierdzona na podstawie badan nieakredytowanych
i akredytowanych wynikéw odpowiednio oznaczonych w powyzszej tabeli

Laboratorium o$wiadcza:

1.Wyniki odnosza si¢ wylacznie do dostarczonej do badania prébki.

2 Laboratorium nie uczestniczy / uezestniezy = w pobieraniu i transporcie probki.

3.Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

4 Klientowi przystuguje prawo zlozenia skargi na dzialalnoé¢ laboratoryjng w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
5.W trakcie realizacji badan nie wystapily zadne szczeg6lne okolicznosci mogace wplyna¢ na kocowy wynik badania.
6.Dokumenty i zapisy dotyczace badania oraz badanej prébki nie ujete w niniejszym sprawozdaniu przechowywane sa
w Laboratorium Badania Wody. Moga by¢ udostepnione klientowi na jego zyczenie.

7. Prébka w laboratorium przechowywana i utrwalana jest zgodnie z PO-LAB-07 , wydanie aktualne.

* - niepotrzebne skreslic;

** _ dane podane przez klienta

Opracowat: Autoryzowat: Zatwierdzil :
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Oddzial Laboratoryjny Laboratorium Badania Wody
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telefon kom. 882 022 091

KONIEC SPRAWOZDANIA

PSSE Ktodzko Zalacznik nr 01 do 10-LAB-04 Data wydania instrukcji: 16.01.2023 Nr wydania 14 strona/stron 2 z 2
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PCA
Focate Comm Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Klodzku
ul. Stefana Okrzei 16
© 57-300 Klodzko
AB 681

Klodzko, 04.08.2023
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-857/2023 oryginal/kepia*
Z MIKROBIOLOGICZNYCH BADAN PROBKI WODY

OPIS PROBKI BADANEJ KTOREJ SPRAWOZDANIE DOTYCZY **
Miejsce pobrania probki: Brzozowie 17 - $wietlica
Punkt pobrania probki: kran nad zlewem w pomieszczeniu gospodarczym
Rodzaj badanej prébki: woda do spozycia - wodocigg

Stan probki: bez zastrzezen

Klient: Kudowski Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0., ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa Zdro6j **
Zlecenie nr: LAB.LW.9052.411.2023

Nr zlecenia wewnetrznego: Z/LLAB/317/2023/M

Nr protokotu pobranej probki: Z/LLAB/317/2023

Kod prébki klienta : Z/LAB/317-4/M

Probkobiorca : przedstawiciel klienta — Katarzyna Bernadowska **

Data pobrania probki: 01.08.2023 **

Data przyjecia probki do laboratorium: 01.08.2023

Kod nadany probce w laboratorium: S/LAB/LW-857/2023

Data wykonania badania: od 01.08.2023 do 04.08.2023

Metoda pobierania: PN-EN ISO 19458:2007 (pobieranie probek nieakredytowane)
Plan pobierania: prébka jednorazowa

Lp Kierunek badan Jednostka Metodyka badan Wynik/ | Niepewnos¢ Wartos¢ Stwierdzenie 1|
rezultat /przedzial parametryczna® zgodnosci®
rozszerzenia® l
|
1. | Liczba mikroorganizmow !
w temp. 22°C Jjtk/1ml PN-EN ISO 6222:2004 | A 0 - ~ Bez -
Metoda plytkowa (posiew mcpraw’dk:)w-wh
wgl@bny) Zimian”
2. | Liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml PN-EN ISO 9308-
Metoda filtracji 1:2014-12 + A1:2017- | A 0 - oY zgodny
membranowej 04
3. | Liczba bakterii E. coli jtk/100ml PN-EN ISO 9308-
Metaoda filtracji 1:2014-12 + A1:2017- | A 0 - 0 zgodny
membranowe;j 04 i
4. | Liczba enterokokow jtk/100ml | PN-EN ISO 7899- i
katowych 2:2004 A 0 - 0 zgodny
Metoda filtracji
membranowej
5. | Liczba bakterii jtk/100ml PN-EN ISO
Clostridium perfringens 14189:2016-10 A 0 - 0 zgodny
(tacznie ze sporami)
Metoda filtracji
membranowej i
Oddzial Laboratoryjny Laboratorium Badania Wody
Tel. 074 8673526, fax 074 8676966, e-mail: lab.psse.klodzko@sanepid.gov.pl
telefon kom. 882 022 091
PSSE Klodzko Zatacznik nr 01 do 10-LAB-04 Data wydania instrukcji: 16.01.2023 Nr wydania 14 strona/stron 122
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oryginal/kepia
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-857/2023

A - badanie akredytowane wykonane zgodnie z zakresem akredytacji PCA - AB 681.

jtk - jednostki tworzgee kolonie

D Podana rozszerzona niepewno$¢ pomiaru zostala oszacowana zgodnie z norma PN-EN ISO 19036:2020-04 i jest oparta na
niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspélczynnik rozszerzenia k=2, co daje poziom ufnosci okoto 95%. Podana
niepewnos$c¢ nie obejmuje etapu pobierania i transportu probek

2) wartos¢ podana zgodnie z wymaganiami przepisu oraz metodyki przywotanej w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dna 7
grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22017, poz. 2294)

3 Zaleca sie, aby og6lna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:

- 100 jtk/Iml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej,

- 200 jtk/1ml w kranie konsumenta

9 Dopuszcza si¢ pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 ml nalezy
wykona¢ badanie parametru E.coli i enterokoki w zwiazku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia. Wiasciwy pafistwowy inspektor
sanitarny moze stwierdzi¢ warunkowa przydatnos¢ wody do spozycia, uzna¢ stwierdzona niezgodnos¢ za nieistotna,
niestwarzajaca zagrozenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjeciu odpowiednich dziatan naprawczych.

% zgodno$é/niezgodnosé z wymaganiami w/w przepisu prawnego zostata stwierdzona na podstawie badan nieakredytowanych
i akredytowanych wynikéw odpowiednio oznaczonych w powyzszej tabeli

Laboratorium o$wiadcza:

1.Wyniki odnosza si¢ wylacznie do dostarczonej do badania probki.

2 Laboratorium nie uczestniczy / uwezestniezy ~ w pobieraniu i transporcie probki.

3.Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

4 Klientowi przyshuguje prawo zlozenia skargi na dzialalno$¢ laboratoryjng w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
5.W trakcie realizacji badan nie wystapily zadne szczegdlne okolicznosci moggce wplynaé na koncowy wynik badania.
6.Dokumenty i zapisy dotyczace badania oraz badanej prébki nie uj¢te w niniejszym sprawozdaniu przechowywane sg
w Laboratorium Badania Wody. Moga by¢ udostgpnione klientowi na jego zyczenie.

7. Prébka w laboratorium przechowywana i utrwalana jest zgodnie z PO-LAB-07 . wydanie aktualne.

* - niepotrzebne skresli¢;

** _ dane podane przez klienta

Opracowal: Autoryzowal: Zatwierdzil :
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PCA

ol e Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Klodzku
ul. Stefana Okrzei 16
© 57-300 Klodzko

BADANIA

AB 681

Klodzko, 04.08.2023
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-858/2023 oryginal/kepe*
Z MIKROBIOLOGICZNYCH BADAN PROBKI WODY

OPIS PROBKI BADANEJ KTOREJ SPRAWOZDANIE DOTYCZY **
Miejsce pobrania probki: Pstrazna 14 - skansen
Punkt pobrania probki: kran nad zlewem w kuchni socjalnej
Rodzaj badanej prébki: woda do spozycia - wodociag

Stan probki: bez zastrzezen

Klient: Kudowski Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. 0., ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa Zdréj **
Zlecenie nr: LAB.LW.9052.411.2023

Nr zlecenia wewnetrznego: Z/LAB/317/2023/M

Nr protokotu pobranej probki: Z/LAB/317/2023

Kod probki klienta : Z/LAB/317-6/M

Probkobiorca : przedstawiciel klienta — Katarzyna Bernadowska **

Data pobrania probki: 01.08.2023 **

Data przyjecia probki do laboratorium: 01.08.2023

Kod nadany prébece w laboratorium: S/LAB/LW-858/2023

Data wykonania badania: od 01.08.2023 do 04.08.2023

Metoda pobierania: PN-EN ISO 19458:2007 (pobieranie probek nieakredytowane)
Plan pobierania: probka jednorazowa

1

Lp Kierunek badan Jednostka Metodyka badan Wynik/ | Niepewnos¢ Wartos¢ Stwierdzenie |

rezultat Iprzedzial parametryczna® | zgodnosci® l
rozszerzenia!!

1. | Liczba mikroorganizméow ‘
w temp. 22°C Jtk/Tml PN-EN ISO 6222:2004 | A 0 - - Bez -
Metoda plytkowa (posiew “'epraw'd"}’;*')wh i
wg{e;bny) Zmian I

2. | Liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml PN-EN ISO 9308- :
Metoda filtracji 1:2014-12 + A1:2017- |A| O - 0% zgodny |
membranowej 04 i

3. | Liczba bakterii E. coli jtk/100ml PN-EN ISO 9308- :
Metoda filtracji 1:2014-12 + A1:2017- | A 0 - 0 zgodny
membranowe;j 04

4. | Liczba enterokokéw Jtk/100ml PN-EN ISO 7899-
kalowych 2:2004 A 0 - 0 zgodny
Metoda filtracji
membranowe;j

5. | Liczba bakterii jtk/100ml PN-EN ISO
Clostridium perfringens 14189:2016-10 Al 0 - 0 zgodny
(tacznie ze sporami)

Metoda filtracji
membranowej
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oryginal/kepia
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-858/2023

A - badanie akredytowane wykonane zgodnie z zakresem akredytacji PCA - AB 681.

jtk - jednostki tworzace kolonie

1) Podana rozszerzona niepewno$¢ pomiaru zostala oszacowana zgodnie z norma PN-EN ISO 19036:2020-04 i jest oparta na
niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspélczynnik rozszerzenia k=2, co daje poziom ufnosci okolo 95%. Podana
niepewno$¢ nie obejmuje etapu pobierania i transportu probek

%) warto$¢ podana zgodnie z wymaganiami przepisu oraz metodyki przywolanej w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dna 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294)

3) Zaleca sig, aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczafa:

- 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

- 200 jtk/1ml w kranie konsumenta

4 Dopuszcza si¢ pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 ml nalezy
wykona¢ badanie parametru E.coli i enterokoki w zwiazku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia. Wtasciwy pafstwowy inspektor
sanitarny moze stwierdzi¢ warunkowa przydatnos¢ wody do spozycia, uzna¢ stwierdzona niezgodno$¢ za nieistotna,
niestwarzajaca zagrozenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjgciu odpowiednich dzialan naprawczych.

% zgodno$é/niezgodnosé z wymaganiami w/w przepisu prawnego zostata stwierdzona na podstawie badan nieakredytowanych
i akredytowanych wynikéw odpowiednio oznaczonych w powyzszej tabeli

Laboratorium o$wiadcza:

1.Wyniki odnoszg si¢ wylacznie do dostarczonej do badania probki.

2.Laboratorium nie uczestniczy /wezestaiezy " w pobieraniu i transporcie probki.

3.Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

4 Klientowi przystuguje prawo zlozenia skargi na dzialalno$¢ laboratoryjna w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
5.W trakcie realizacji badan nie wystapily zadne szczegélne okolicznodei mogace wplynaé¢ na koncowy wynik badania.
6.Dokumenty i zapisy dotyczace badania oraz badanej prébki nie ujete w niniejszym sprawozdaniu przechowywane sa
w Laboratorium Badania Wody. Moga by¢ udostgpnione klientowi na jego zyczenie.

7. Probka w laboratorium przechowywana i utrwalana jest zgodnie z PO-LAB-07 , wydanie aktualne.

* - niepotrzebne skreslic;

** - dane podane przez klienta
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PoLskie CENTRUM
AKREDYTACJI

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Klodzku
ul. Stefana Okrzei 16
57-300 Klodzko

BADANIA

AB 681

Kiodzko 04.08.2023 r.
oryginal/kepia*

SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-859/2023
Z FIZYCZNY CH/EHEMICZNYEH BADAN PROBKI WODY*

OPIS PROBKI BADANEJ KTOREJ SPRAWOZDANIE DOTYCZY **
Miejsce pobrania prébki: ,,Miranda”, Brzozowie 21
Punkt pobrania prébki: kran nad zlewem w barze
Rodzaj badanej probki: woda do spozycia — wodociag

Stan probki: bez zastrzezen

Klient: Kudowski Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdréj**
Zlecenie nr: LAB.LW.9052.411.2023

Nr zlecenia wewnetrznego: Z/LLAB/317/2023/CH

Nr protokotu pobranej probki: Z/LAB/317/2023

Kod prébki klienta: Z/LAB/317-1/CH

Prébkobiorca: przedstawiciel klienta — Katarzyna Bernadowska**

Data pobrania préobki: 01.08.2023 r **

Data przyjecia probki do laboratorium: 01.08.2023 r.

Kod nadany prébce w laboratorium: S/LAB/LW-859/2023
Data wykonania badania: od 01.08.2023 do 01.08.2023 r.

Metoda pobierania: PN-ISO 5667-5:2017-10 (pobieranie probek nieakredytowane)
Plan pobierania: prébka jednorazowa

L Kierunek Metoda Wynik/ Niepewnosé¢ T— Warto$é Stwierdzenie
P badan badan Rezultat | rozszerzona! parametryczna® | zgodnosci®
Akceptowalna przez
PN-EN ISO 7887:2012 konsumentéw i bez
L, Barwa Nctodn wizahlng A <59 1 mg/l nieprawidiowych )
zmian
Akceptowalna przez
PN-EN ISO 7027- konsumentow i bez
. 4 3 nieprawidlowych
3 Metno§é 1:2016-09 pkt.5.3 A 0,19% 0,04 NTU zmian. Zalecany -
Metoda nefelometryczna zakres wartosci do
1,0 NTU
PN-EN ISO 10523:2012 6,6
3. pH Metoda potencjometryczna A tpom=24,8 °C 02 pH 6,5-9,5 zgodny
Przewodnoé¢
PN-EN 27888:1999 186,19
4. eIe}(tryczna Metoda konduktometryczna A tpom =25,5°C 11,2 uS/cm 200 zgodny
wilasciwa w 25°C

A - badanie akredytowane wykonane zgodnie z zakresem akredytacji PCA-AB 681.

" Niepewno$é rozszerzona dla k=2, co odpowiada prawdopodobienstwu 95% oraz uwzglednieniu niepewno$¢ pobrania i transportu

probki;

Oddzial Laboratoryjny Laboratorium Badania Wody
Tel. 074 8673526, fax 074 8676966, e-mail : lab.psse.klodzko@sanepid.gov.pl

telefon kom. 8§82 022 091
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oryginal/kepia*
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-859/2023

2 Wartos¢ podana zgodnie z wymaganiami przepisu przywolanego w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w

sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz.2294);

Y Zgodnoéé/niezgodnos§é z wymaganiami w/przepisu prawnego zostala stwierdzona na podstawie badan nicakredytowanych i
akredytowanych wynikéw odpowiednio oznaczonych w powyzszej tabeli.

4 Pozadana wartodé tego parametru w wodzie w kranie konsumenta —do 15 mg/1;

) W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiggnigcia wartoci parametrycznej nieprzekraczajaeej 1,0 NTU w
wodzie po uzdatnieniu;

§  Wartoé¢ przewodnosci elektrycznej wiasciwej podawana jest po korekcie temperatury za pomoca urzadzenia do kompensacji
temperatury

Laboratorium o$wiadcza:

1.Wyniki odnosza si¢ wylacznie do dostarczonej do badania probki.

2. Laboratorium nie uczestniczy / uezestniezy’ w pobieraniu i transporcie probki.

3.Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci.

4 Klientowi przystuguje prawo zlozenia skargi na dziatalnosc laboratoryjna w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
5.W trakcie realizacji badan nie wystapily zadne szczegélne okolicznogci mogace wplyngé na koncowy wynik badan.

6.Dokumenty i zapisy dotyczace badania oraz badanej probki nie ujete w niniejszym sprawozdaniu przechowywane sg w Laboratorium
Badania Wody. Moga by¢ udostepnione klientowi na jego zyczenie.

7. Probka w laboratorium przechowywana i utrwalana jest zgodnie z PO-LAB-07, wydanie aktualne.

8. Jesli dla obszaru regulowanego prawnie wynik badania otrzymany przez laboratorium bedzie wykraczal poza zakres stosowania metody
wdrozonej w laboratorium i potwierdzonej akredytacja PCA nr AB 681, laboratorium w sprawozdaniu z badan przedstawi informacje o
uzyskanym rezultacie w postaci ..<" wartos¢ dolnej granicy zakresu pomiarowego lub ,>" warto$¢ goérnej granicy zakresu pomiarowego
wraz z informacja o wartosci niepewnosci rozszerzonej odpowiednio dla dolnej i gornej warto$ci granicy zakresu pomiarowego. Informacja
ta bedzie z powolaniem na akredytacj¢. Dla takich wynikéw Laboratorium zamiast stwierdzenia zgodnodci wydaje opinie i interpretacje na
podstawie uzyskanych rezultatéw badar.

* - niepotrzebne skreslic;
** . dane podane przez klient
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Klodzku
ul. Stefana Okrzei 16
57-300 Klodzko

Klodzko 04.08.2023 r,
oryginal/kepia*
SPRAWOZDANIE nr SILABILW-859N{2023'
Z FIZYCZNY CH/€HEMICANYCH BADAN PROBKI WODY*

OPIS PROBKI BADANEJ KTOREJ SPRAWOZDANIE DOTYCZY **
Miejsce pobrania prébki: ,Miranda”, Brzozowie 21
Punkt pobrania probki: kran nad zlewem w barze
Rodzaj badanej prébki: woda do spozycia — wodociag

Stan probki: bez zastrzezen

Klient: Kudowski Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdrgj**
Zlecenie nr: LAB.LW.9052.411.2023

Nr zlecenia wewnetrznego: Z/LAB/317/2023/CH

Nr protokotu pobranej probki: Z/LAB/317/2023

Kod probki klienta: Z/LLAB/317-1/CH

Probkobiorca: przedstawiciel klienta — Katarzyna Bernadowska* *

Data pobrania probki: 01.08.2023 r.**

Data przyjecia probki do laboratorium: 01.08.2023 r.

Kod nadany prébee w laboratorium: S/LAB/LW-859/2023

Data wykonania badania: od 01.08.2023 do 01.08.2023 r.

Metoda pobierania: PN-ISO 5667-5:2017-10 (pobieranie probek nieakredytowane)
Plan pobierania: prébka jednorazowa

Kierunek Metoda Wynik/ | Niepewno$c o Wartosé Stwierdzenie
badan badan Rezultat | rozszerzona® parametryczna® | zgodnosci®
PB-LAB-03 z dn. 15.10.2012r. i‘g::ﬁfz:;g"‘i i
Zapach Wyd. 02 N zIR - - ; . -

Oznaczanie zapachu w wodzie nlepra:;:ialj{;wych

N - badanie nieakredytowane nie spelniajace wymagan normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

D Niepewnos¢ rozszerzona dla k=2, co odpowiada prawdopodobiefistwu 95% oraz uwzglednieniu niepewnosé pobrania i transportu
probki;

2 Warto$¢ podana zgodnie z wymaganiami przepisu przywolanego w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz.2294);

9 Zgodnoé¢/niezgodnosé z wymaganiami w/przepisu prawnego zostala stwierdzona na podstawie badan nieakredytowanych wynikow
odpowiednio oznaczonych w powyzszej tabeli.

Laboratorium o$wiadcza:

Oddzial Laboratoryjny Laboratorium Badania Wody
Tel. 074 8673526, fax 074 8676966, e-mail : lab.psse.klodzko@sanepid.gov.pl
telefon kom. 882 022 091
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oryginal/kepia*
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-859N/2023

1.Wyniki odnoszg sig wylacznie do dostarczonej do badania probki.

2 Laboratorium nie uczestniczy / uezestniezy’ w pobieraniu i transporcie probki.

3.Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

4 Klientowi przyshuguje prawo zlozenia skargi na dziatalnos¢ Jaboratoryjna w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
5.W trakcie realizacji badan nie wystapily zadne szczegdlne okolicznosci mogace wplynaé na koncowy wynik badan.

6.Dokumenty i zapisy dotyczace badania oraz badanej probki nie ujete W niniejszym sprawozdaniu przechowywane s3 w Laboratorium
Badania Wody. Moga by¢ udostepnione klientowi na jego zyczenie.

7. Prébka w laboratorium przechowywana i utrwalana jest zgodnic z PO-LAB-07 , wydanie aktualne.

* - niepotrzebne skreslic;
** _ dane podane przez klienta
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Pecsa Clrrmuu Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Klodzku
ul. Stefana Okrzei 16
57-300 Klodzko

BADANIA

AB 681

Klodzko 04.08.2023 r.
oryginal/kepia*
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-860/2023
Z FIZYCZNY CH/EHEMICZNYCH BADAN PROBKI WODY*

OPIS PROBKI BADANEJ KTOREJ SPRAWOZDANIE DOTYCZY **
Miejsce pobrania probki: Swietlica, Brzozowie 17
Punkt pobrania probki: kran nad zlewem w pomieszczeniu gospodarczym
Rodzaj badanej probki: woda do spozycia — wodociag

Stan probki: bez zastrzezen
Klient: Kudowski Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdroj**
Zlecenie nr: LAB.LW.9052.411.2023

Nr zlecenia wewnetrznego: Z/LLAB/317/2023/CH

Nr protokotu pobranej probki: Z/LLAB/317/2023

Kod probki klienta: Z/LAB/317-3/CH

Prébkobiorca: przedstawiciel klienta — Katarzyna Bernadowska**

Data pobrania probki: 01.08.2023 r.**

Data przyjecia probki do laboratorium: 01.08.2023 r.

Kod nadany probce w laboratorium: S/LAB/LW-860/2023

Data wykonania badania: od 01.08.2023 do 01.08.2023 r.

Metoda pobierania: PN-ISO 5667-5:2017-10 (pobieranie probek nieakredytowane)
Plan pobierania: probka jednorazowa

Kierunek Metoda Wynik/ Niepewnos¢ et Wartos¢ Stwierdzenie
badan badan Rezultat | rozszerzona' parametryczna® | zgodnosci®
Akceptowalna przez
PN-EN ISO 7887:2012 konsumentéw i bez
Barwa Metoda wizualna a o 1 mg/l nieprawidtowych =
Zmian
Akceptowalna przez
PN-EN ISO 7027- konsumentow i bez
Metnos¢ 1:2016-09 pkt.s.3 | A | 0,169 0,04 250 e —

zmian, Zalecany

Metoda nefelometryczna zakres wartoéci do

1,0 NTU
PN-EN ISO 10523:2012 6,6
pH Metoda potencjometryczna A tpom=25,4 °C 0,2 pH 6,5-9,5 zgodny
Przewodnos¢
PN-EN 27888:1999 186,59
elektryczna Metoda konduktometryczna A tpom=25,0°C 11,2 uS/cm 2500 zgodny

wilasciwa w 25°C

A - badanie akredytowane wykonane zgodnie z zakresem akredytacji PCA-AB 681.

" Niepewnos¢ rozszerzona dla k=2, co odpowiada prawdopodobiefistwu 95% oraz uwzglednieniu niepewnos¢ pobrania i transportu

probki;
Oddzial Laboratoryjny Laboratorium Badania Wody
Tel. 074 8673526, fax 074 8676966, e-mail : lab.psse.klodzko@sanepid.gov.pl
telefon kom. 882 022 091
PSSE Klodzko Zalacznik nr 01 do 10-LAB-04 Data wydania instrukcji: 16.01.2023 Nr wydania 14 strona/stron 1z2

Data wydania zalacznika: 16.01.2023




oryginal/kepia*
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-860/2023

2 Warto$é podana zgodnie z wymaganiami przepisu przywolanego w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22017, p02.2294);

9 Zgodnosé/niezgodnos¢ z wymaganiami wiprzepisu prawnego zostata stwierdzona na podstawie badan nieakredytowanych i
akredytowanych wynikow odpowiednio oznaczonych w powyzszej tabeli.

49 Pozadana warto§¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg/l;

5 W przypadku uzdatniania wody powicrzchniowej nalezy dazy¢ do osiggniecia wartosci parametrycznej nieprzekraczajacej 1,0 NTU w
wodzie po uzdatnieniu;

6 Warto§é przewodnosci elektrycznej wlasciwej podawana jest po korekcie temperatury za pomocg urzadzenia do kompensacji
temperatury

Laboratorium oswiadcza:

1.Wyniki odnosza si¢ wylacznie do dostarczonej do badania probki.

2 Laboratorium nie uczestniczy / uezestniezy’ w pobieraniu i transporcie probki.

3.Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w caloscei.

4 Klientowi przystuguje prawo zlozenia skargi na dziatalnosé laboratoryjng w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
5.W trakeie realizacji badan nie wystapily zadne szczegolne okolicznosci mogace wplynaé¢ na koficowy wynik badan.

6.Dokumenty i zapisy dotyczace badania oraz badanej probki nie ujgte w niniejszym sprawozdaniu przechowywane sg W Laboratorium
Badania Wody. Moga by¢ udostgpnione klientowi na jego zyczenie.

7 Prébka w laboratorium przechowywana i utrwalana jest zgodnie z PO-LAB-07 , wydanie aktualne.

8. Jesli dla obszaru regulowanego prawnie wynik badania otrzymany przez laboratorium bedzie wykraczat poza zakres stosowania metody
wdrozonej w laboratorium i potwierdzonej akredytacja PCA nr AB 681, laboratorium w sprawozdaniu z badan przedstawi informacjg o
uzyskanym rezultacie w postaci ,,<” wartos¢ dolnej granicy zakresu pomiarowego lub ,>" warto$¢ gérnej granicy zakresu pomiarowego
wraz z informacja o wartosci niepewnosci rozszerzonej odpowiednio dla dolnej i gérnej wartosci granicy zakresu pomiarowego. Informacja
ta bedzie z powolaniem na akredytacj¢. Dla takich wynikow Laboratorium zamiast stwierdzenia zgodnosci wydaje opinie i interpretacje na
podstawie uzyskanych rezultatow badar.

* - niepotrzebne skresli¢;
** _ dane podane przez klient

Opracowat: Autoryzowal: Zatwierdzil:
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Klodzku
ul. Stefana Okrzei 16
57-300 Klodzko

Klodzko 04.08.2023 r.
oryginal/kepia*
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-860N/2023
Z F1IZYCZNY CH/€HEMICZNYEH BADAN PROBKI WODY*

OPIS PROBKI BADANEJ KTOREJ SPRAWOZDANIE DOTYCZY **
Miejsce pobrania probki: §wietlica, Brzozowie 17
Punkt pobrania prébki: kran nad zlewem w pomieszczeniu gospodarczym
Rodzaj badanej probki: woda do spozycia — wodociag

Stan probki: bez zastrzezen

Klient: Kudowski Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0., ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdréj**
Zlecenie nr: LAB.LW.9052.411.2023

Nr zlecenia wewngtrznego: Z/LLAB/317/2023/CH

Nr protokotu pobranej probki: Z/LAB/317/2023

Kod prébki klienta: Z/1LAB/317-3/CH

Probkobiorca: przedstawiciel klienta — Katarzyna Bernadowska**

Data pobrania prébki: 01.08.2023 r.**

Data przyjecia probki do laboratorium: 01.08.2023 r.

Kod nadany probce w laboratorium: S/LAB/LW-860/2023

Data wykonania badania: od 01.08.2023 do 01.08.2023 .

Metoda pobierania: PN-ISO 5667-5:2017-10 (pobieranie probek nieakredytowane)
Plan pobierania: prébka jednorazowa

Kierunek Metoda Wynik/ | Niepewnoséc Jednostka Wartos¢ Stwierdzenie

badan badan Rezultat | rozszerzona') parametryczna®? | zgodnosci®

PB-LAB-03 zdn. 15.10.2012r. Akceptowalna przez
konsumentow i bez

Zapach Wyd. 02 N zIR B N nieprawidlowych B
Oznaczanie zapachu w wodzie zmian

N — badanie nieakredytowane nie spetniajace wymagan normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

D" Niepewno$¢ rozszerzona dla k=2, co odpowiada prawdopodobieristwu 95% oraz uwzglednieniu niepewnos$¢ pobrania i transportu
prébki;

2 Wartos$¢ podana zgodnie z wymaganiami przepisu przywotanego w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz.2294);

?  Zgodno$é/niezgodnoéé z wymaganiami w/przepisu prawnego zostala stwierdzona na podstawie badan nieakredytowanych wynikow
odpowiednio oznaczonych w powyzszej tabeli.

Laboratorium o$wiadcza:

Oddzial Laboratoryjny Laboratorium Badania Wody
Tel. 074 8673526, fax 074 8676966, e-mail : lab.psse.klodzko@sanepid.gov.pl
telefon kom. 882 022 091

PSSE Klodzko Zalgcznik nr 01 do 10-LAB-04 Data wydania instrukcji: 16.01.2023 Nr wydania 14 strona/stron 1z 2
Data wydania zalacznika: 16.01,2023




oryginal/kepia*
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-860N/2023

1.Wyniki odnosza sig wylacznie do dostarczonej do badania probki.

2 Laboratorium nie uczestniczy / #ezestaiezy” w pobieraniu i transporcie probki.

3.Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

4 Klientowi przystuguje prawo zlozenia skargi na dziatalnodé laboratoryjna w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
5.W trakcie realizacji badan nie wystapily zadne szczegélne okoliczno$ci mogace wplyna¢ na konicowy wynik badan.

6.Dokumenty i zapisy dotyczace badania oraz badanej probki nie ujete w niniejszym sprawozdaniu przechowywane sg w Laboratorium
Badania Wody. Moga by¢ udostgpnione klientowi na jego zyczenie.

7. Probka w laboratorium przechowywana i utrwalana jest zgodnie z PO-LAB-07 . wydanie aktualne.

* - niepotrzebne skresli¢;
#* _ dane podane przez klienta
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KONIEC SPRAWOZDANIA
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PCA

WaH e Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Klodzku
A ul. Stefana Okrzei 16
Tp 57-300 Klodzko

BADANIA

Klodzko 04.08.2023 .
oryginat/kepia*
SPRAWOZDANIE nr SfLABILW-86112023 ’
Z FIZYCZNY CH/EHEMICZNYCH BADAN PROBKI WODY*

OPIS PROBKI BADANEJ KTOREJ SPRAWOZDANIE DOTYCZY **
Miejsce pobrania probki: skansen, Pstrgzna 14
Punkt pobrania probki: kran nad zlewem w kuchni socjalnej
Rodzaj badanej prébki: woda do spozycia — wodociag

Stan probki: bez zastrzezen

Klient: Kudowski Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdrgj**
Zlecenie nr: LAB.LW.9052.411.2023

Nr zlecenia wewnetrznego: Z/LLAB/317/2023/CH

Nr protokotu pobranej probki: Z/LAB/317/2023

Kod prébki klienta: Z/LLAB/317-5/CH

Probkobiorca: przedstawiciel klienta — Katarzyna Bernadowska**

Data pobrania préobki: 01.08.2023 r.**

Data przyjecia probki do laboratorium: 01.08.2023 r.

Kod nadany probce w laboratorium: S/LAB/LW-861/2023

Data wykonania badania: od 01.08.2023 do 01.08.2023 r.

Metoda pobierania: PN-ISO 5667-5:2017-10 (pobieranie probek nieakredytowane)
Plan pobierania: probka jednorazowa

L Kierunek Metoda Wynik/ Niepewno$é Rederontisr Wartos¢ Stwierdzenie
P badan badan Rezultat | rozszerzona! parametryczna®? | zgodnoéci®
Akceptowalna przez
PN-EN ISO 7887:2012 konsumentéw i bez
1. Barwa Metida wirids A <59 1 meg/l nieprawidiowych =
Zmian
Akceptowalna przez
PN-EN ISO 7027- konsumentow i bez
: 5 nieprawidtowych
2. Metnosé 1:2016-09 pkt.5.3 A 0,18 0,04 NTU zmian. Zalecany -
Metoda nefelometryczna zakres wartodci do
1,0 NTU
PN-EN ISO 10523:2012 7.3
3. pH Metoda potencjometryczna A tpom=235,1 °C 0,2 pH 6,5-9,5 zgodny
Przewodno$¢
PN-EN 27888:1999 3639
4 ele ktryc e Metoda konduktometryczna A tpom =25,5°C 2 i 2500 2godny
wiadciwa w 25°C

A - badanie akredytowane wykonane zgodnie z zakresem akredytacji PCA-AB 681.

) Niepewno$¢ rozszerzona dla k=2, co odpowiada prawdopodobienstwu 95% oraz uwzglednieniu niepewno$¢ pobrania i transportu

probki;
Oddzial Laboratoryjny Laboratorium Badania Wody
Tel. 074 8673526, fax 074 8676966, e-mail : lab.psse.klodzko@sanepid.gov.pl
telefon kom. 882 022 091
PSSE Klodzko Zalacznik nr 01 do 10-LAB-04 Data wydania instrukcji: 16.01.2023 Nr wydania 14 strona/stron 1z 2

Data wydania zalacznika: 16.01.2023




oryginal/kepia*
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-861/2023

) Warto$¢ podana zgodnic z wymaganiami przepisu przywolanego w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawic jakodci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22017, p0z.2294);

) Zgodno$¢/niezgodnosé z wymaganiami w/przepisu prawnego zostata stwierdzona na podstawie badan nicakredytowanych i
akredytowanych wynikéw odpowiednio oznaczonych w powyzszej tabeli.

4 Pozadana wartosé tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg/l;

) W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiagnigcia wartosci parametrycznej nieprzekraczajacej 1,0 NTU w
wodzie po uzdatnieniu;

9 Wartos¢ przewodnosci elektrycznej wiasciwej podawana jest po korekcie temperatury za pomocg urzgdzenia do kompensacji
temperatury

Laboratorium o$wiadcza:

1.Wyniki odnosza si¢ wylacznie do dostarczonej do badania prébki.

2.Laboratorium nie uczestniczy / uezestaiezy’ w pobieraniu i transporcie probki.

3.Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inacze] jak tylko w catosci.

4 Klientowi przystuguje prawo zlozenia skargi na dzialalnodé laboratoryjna w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
5.W trakcie realizacji badan nie wystapity zadne szczegdlne okolicznosci mogace wptyna¢ na koficowy wynik badan.

6.Dokumenty i zapisy dotyczace badania oraz badanej probki nie ujete w niniejszym sprawozdaniu przechowywane sg w Laboratorium
Badania Wody. Moga by¢ udostepnione klientowi na jego zyczenie.

7. Probka w laboratorium przechowywana i utrwalana jest zgodnic z PO-LAB-07 , wydanie aktualne.

8. Jesli dla obszaru regulowanego prawnie wynik badania otrzymany przez laboratorium bedzie wykraczat poza zakres stosowania metody
wdrozonej w laboratorium i potwierdzonej akredytacja PCA nr AB 681, laboratorium w sprawozdaniu z badan przedstawi informacj¢ o
uzyskanym rezultacie w postaci <" wartos¢ dolnej granicy zakresu pomiarowego lub ,>" wartos¢ gornej granicy zakresu pomiarowego
wraz z informacja o wartodci niepewnosci rozszerzonej odpowiednio dla dolnej i gornej wartosci granicy zakresu pomiarowego. Informacja
ta bedzie z powolaniem na akredytacj¢. Dla takich wynikéw Laboratorium zamiast stwierdzenia zgodnodci wydaje opinie i interpretacje na
podstawie uzyskanych rezultatéw badan.

* - niepotrzebne skresli¢;
** _ dane podane przez klient

Opracowat: Autoryzowat: Zatwierdzil:
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Klodzku
ul. Stefana Okrzei 16
57-300 Klodzko

Klodzko 04.08.2023 r.

oryginal/kepia*
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-861N/2023

Z FIZYCZNYCH/CHEMICZNYCH BADAN PROBKI WODY*

OPIS PROBKI BADANEJ KTOREJ SPRAWOZDANIE DOTYCZY **
Miejsce pobrania probki: skansen, Pstrgzna 14
Punkt pobrania prébki: kran nad zlewem w Kuchni socjalnej
Rodzaj badanej probki: woda do spozycia — wodociag

Stan probki: bez zastrzezen
Klient: Kudowski Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdroj**
Zlecenie nr: LAB.LW.9052.411.2023

Nr zlecenia wewnetrznego: Z/LAB/317/2023/CH

Nr protokotu pobranej probki: Z/LAB/317/2023

Kod prébki klienta: Z/LAB/317-5/CH

Prébkobiorca: przedstawiciel klienta — Katarzyna Bernadowska**

Data pobrania probki: 01.08.2023 r.**

Data przyjecia probki do laboratorium: 01.08.2023 r.

Kod nadany prébce w laboratorium: S/LAB/LW-861/2023

Data wykonania badania: od 01.08.2023 do 01.08.2023 r.

Metoda pobierania: PN-ISO 5667-5:2017-10 (pobieranie probek nieakredytowane)
Plan pobierania: prébka jednorazowa

Kierunek Metoda Wynik/ | Niepewnoéc —— Wartosé Stwierdzenie
badan badan Rezultat | rozszerzona!) parametryczna? | zgodnosci®
PB-LAB-03 z dn. 15.10.2012r. i‘;ﬁ:ﬂ‘mﬁgﬁg‘\: P
Zapach Wyd. 02 N zlR - - . . -
diowych
Oznaczanie zapachu w wodzie mcpﬁ;:]lias wye

N — badanie nieakredytowane nie speiniajace wymagan normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Niepewnos¢ rozszerzona dla k=2, co odpowiada prawdopodobienstwu 95% oraz uwzglgdnieniu niepewno$¢ pobrania i transportu
probki;

Warto$¢ podana zgodnie z wymaganiami przepisu przywolanego w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz.2294);

Zgodnos¢/niezgodno$¢ z wymaganiami w/przepisu prawnego zostala stwierdzona na podstawie badan nieakredytowanych wynikéw
odpowiednio oznaczonych w powyzszej tabeli.

2)

3)

Laboratorium oswiadcza:

Oddziat Laboratoryjny Laboratorium Badania Wody
Tel. 074 8673526, fax 074 8676966, e-mail : lab.psse.klodzko@sanepid.gov.pl
telefon kom. 882 022 091

PSSE Klodzko Zalacznik nr 01 do 10-LAB-04 Data wydania instrukcji: 16.01.2023 Nr wydania 14 strona/stron 1z 2
Data wydania zalacznika: 16.01.2023




oryginal/kepia*
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-861N/2023

1.Wyniki odnosza si¢ wylacznie do dostarczonej do badania prébki.

2. Laboratorium nie uczestniczy / uezestiezy’ W pobieraniu i transporcie probki.

3.Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.

4 Klientowi przystuguje prawo zlozenia skargi na dzialalno$é laboratoryjng w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
5.W trakcie realizacji badan nie wystapily zadne szczegblne okolicznogci mogace wplyna¢ na koncowy wynik badan.

6.Dokumenty i zapisy dotyczace badania oraz badanej prébki nie ujete W niniejszym sprawozdaniu przechowywane sg w Laboratorium
Badania Wody. Moga by¢ udostepnione klientowi na jego zyczenie.

7. Probka w laboratorium przechowywana i utrwalana jest zgodnie z PO-LAB-07, wydanie aktualne.

* - niepotrzebne skreslic;
#* _ dane podane przez klienta

Opracowat: Autoryzowal: Zatwierdzil:
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PCA

Facaui Cegrivu Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Klodzku
_ ul. Stefana Okrzei 16
NS 57-300 Klodzko

BADANIA

Kiodzko, 04.08.2023
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-868/2023 oryginal/kepia*
Z MIKROBIOLOGICZNYCH BADAN PROBKI WODY

OPIS PROBKI BADANEJ KTOREJ SPRAWOZDANIE DOTYCZY **
Miejsce pobrania probki: ul. 1-Maja 16 zlobek
Punkt pobrania probki: Kkran w Kuchni
Rodzaj badanej probki: woda do spozycia - wodocigg

Stan probki: bez zastrzezen

Klient: Kudowski Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. o., ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa Zdréj **
Zlecenie nr: LAB.LW.9052.411.2023

Nr zlecenia wewngtrznego: Z/LLAB/319/2023/M

Nr protokotu pobranej probki: Z/LAB/319/2023

Kod probki klienta : Z/LAB/319-2/M

Prébkobiorca : przedstawiciel klienta — Katarzyna Bernadowska™**

Data pobrania probki: 01.08.2023**

Data przyjecia probki do laboratorium: 01.08.2023

Kod nadany probce w laboratorium: S/LAB/LW-868/2023

Data wykonania badania: od 01.08.2023 do 04.08.2023

Metoda pobierania: PN-EN ISO 19458:2007 (pobieranie probek nieakredytowane)
Plan pobierania: probka jednorazowa

Lp Kierunek badan Jednostka Metodyka badan Wynik/ | Niepewnos¢ Wartos¢ Stwierdzenic.
rezultat /przedzial parametryczna® | zgodnosci®
rozszerzenia'!

I. | Liczba mikroorganizmow :
W temp. 22°C Ll PN-EN ISO 6222:2004 |A| 0 °  Be o |
Metoda plytkowa (posiew "'epm“'_'dk;;"-vch ‘
Wg*@bny} Zmian” b

2. | Liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml PN-EN ISO 9308- 1
Metoda filtracji 1:2014-12 + A1:2017- | A 0 - oY zgodny |
membranowej 04 |

3. | Liczba bakterii E. coli Jtk/100ml PN-EN ISO 9308-

Metoda filtracji 1:2014-12 + A1:2017- [A 0 - 0 zgodny
| membranowej 04

4, | Liczba enterokokdow jtk/100ml PN-EN ISO 7899-
katowych 2:2004 A 0 - 0 zgodny
Metoda filtracji
membranowej

5. | Liczba bakterii jtk/100ml PN-EN ISO
Clostridium perfringens 14189:2016-10 A 0 - 0 zgodny
(lacznie ze sporami)

Metoda filtracji
membranowe|
Oddzial Laboratoryjny Laboratorium Badania Wody
Tel. 074 8673526, fax 074 8676966, e-mail: lab.psse.klodzko@sanepid.gov.pl
telefon kom. 882 022 091
PSSE Klodzko Zatgeznik nr 01 do 10-LAB-04 Data wydania instrukcji: 16.01.2023 Nr wydania 14 strona/stron 1z 2

Data wydania zatacznika: 16.01.2023




oryginal’kepia
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-868/2023

A - badanie akredytowane wykonane zgodnie z zakresem akredytacji PCA - AB 681.

Jjtk - jednostki tworzace kolonie

! Podana rozszerzona niepewno$¢ pomiaru zostala oszacowana zgodnie z norma PN-EN ISO 19036:2020-04 i jest oparta na
niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspolczynnik rozszerzenia k=2, co daje poziom ufnosci okoto 95%. Podana
niepewnos¢ nie obejmuje etapu pobierania i transportu probek

?) warto$é podana zgodnie z wymaganiami przepisu oraz metodyki przywolanej w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dna 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22017, poz. 2294)

%) Zaleca sig, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:

- 100 jtk/Iml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej,

- 200 jtk/Iml w kranie konsumenta

* Dopuszcza si¢ pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 ml nalezy
wykona¢ badanie parametru £ coli i enterokoki w zwiazku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia. Wiadciwy panstwowy inspektor
sanitarny moze stwierdzi¢ warunkowg przydatnos¢ wody do spozycia, uzna¢ stwierdzona niezgodnos¢ za nieistotna,
niestwarzajaca zagrozenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjeciu odpowiednich dziatan naprawczych.

%) zgodnosé/niezgodnos¢ z wymaganiami w/w przepisu prawnego zostata stwierdzona na podstawie badan nieakredytowanych
i akredytowanych wynikow odpowiednio oznaczonych w powyzszej tabeli

Laboratorium o$wiadceza:

1. Wyniki odnosza si¢ wylacznie do dostarczonej do badania probki.

2.Laboratorium nie uczestniczy /uezestiezy * w pobieraniu i transporcie prébki,

3.Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

4 Klientowi przysluguje prawo zlozenia skargi na dzialalno$¢ laboratoryjng w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan,
5.W trakcie realizacji badan nie wystapily zadne szczegdlne okolicznosci mogace wplyna¢ na koficowy wynik badania.
6.Dokumenty i zapisy dotyczace badania oraz badanej probki nie ujgte w niniejszym sprawozdaniu przechowywane sg
w Laboratorium Badania Wody. Moga by¢ udostgpnione klientowi na jego zyczenie.

7. Probka w laboratorium przechowywana i utrwalana jest zgodnie z PO-LAB-07 . wydanie aktualne.

* - niepotrzebne skreslic;

** - dane podane przez klienta
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PIALIE CoMTAL Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Klodzku
ul. Stefana Okrzei 16
S 57-300 Klodzko
BADANIA
AB 681

Klodzko, 04.08,2023
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-869/2023 oryginal/kepra*
Z MIKROBIOLOGICZNYCH BADAN PROBKI WODY

OPIS PROBKI BADANEJ KTOREJ SPRAWOZDANIE DOTYCZY **
Miejsce pobrania probki: Szkola Podstawowa Nr 2
Punkt pobrania probki: kran w kuchni
Rodzaj badanej probki: woda do spozycia - wodociag

Stan probki: bez zastrzezen

Klient: Kudowski Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0., ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa Zdréj **
Zlecenie nr: LAB.LW.9052.411.2023

Nr zlecenia wewnetrznego: Z/LLAB/319/2023/M

Nr protokotu pobranej probki: Z/1LAB/319/2023

Kod probki klienta : Z/LAB/319-4/M

Probkobiorca : przedstawiciel klienta — Katarzyna Bernadowska **

Data pobrania probki: 01.08.2023 **

Data przyjecia probki do laboratorium: 01.08.2023

Kod nadany prdobce w laboratorium: S/LAB/LW-869/2023

Data wykonania badania: od 01.08.2023 do 04.08.2023

Metoda pobierania: PN-EN ISO 19458:2007 (pobieranie probek nieakredytowane)
Plan pobierania: prébka jednorazowa

I
Lp Kierunek badan Jednostka Metodyka badan Wynik/ | Niepewnos¢ Wartos¢ Stwierdzenie
rezultat /przedzial parametryczna® zgodnosei® |
rozszerzenia' !
1. | Liczba mikroorganizméw
w temp. 22°C Jtk/Tml PN-EN ISO 6222:2004 | A 0 - _ Bez -
Metoda ptytkowa (posiew epr ““'I'd":;“'“h
ng}b!’l)/) Zmian’
2. | Liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml PN-EN ISO 9308-
Metoda filtracji 1:2014-12 + A1:2017- |A| 0 - oY zgodny
membranowej 04
3. | Liczba bakterii E. coli Jtk/100ml PN-EN ISO 9308-
Metoda filtracji 1:2014-12 + A1:2017- | A 0 - 0 zgodny ;
membranowe;j 04 |
4. | Liczba enterokokow jtk/100ml | PN-EN ISO 7899- ;
katowych 2:2004 Al 0 - 0 zgodny |
Metoda filtracji ,:
membranowej '
5. | Liczba bakterii jtk/100ml PN-EN ISO |
Clostridium perfringens 14189:2016-10 Al 0 B 0 zgoany |
(tacznie ze sporami) i
Metoda filtracji '
membranowej
Oddzial Laboratoryjny Laboratorium Badania Wody
Tel. 074 8673526, fax 074 8676966, e-mail: lab.psse.klodzko@sanepid.gov.pl
telefon kom. 882 022 091
PSSE Klodzko Zalacznik nr 01 do 10-LAB-04 Data wydania instrukeji: 16.01.2023 Nr wydania 14 strona/stron 1z2

Data wydania zalgcznika: 16.01.2023




oryginal/keptr
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-869/2023

A - badanie akredytowane wykonane zgodnie z zakresem akredytacji PCA - AB 681.

jtk - jednostki tworzace kolonie

D) Podana rozszerzona niepewnos¢ pomiaru zostala oszacowana zgodnie z normg PN-EN 1SO 19036:2020-04 i jest oparta na
niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspolczynnik rozszerzenia k=2, co daje poziom ufnosci okolo 95%. Podana
niepewnos$c¢ nie obejmuje etapu pobierania i transportu probek

2) warto$¢ podana zgodnie z wymaganiami przepisu oraz metodyki przywotanej w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dna 7
grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22017, poz. 2294)

%) Zaleca sig, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczala:

- 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

- 200 jtk/Iml w kranie konsumenta

% Dopuszcza si¢ pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 ml nalezy
wykona¢ badanie parametru E.coli i enterokoki w zwiazku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia. Wiasciwy panstwowy inspektor
sanitarny moze stwierdzi¢ warunkowa przydatno$¢ wody do spozycia, uznaé stwierdzona niezgodnos¢ za nieistotna,
niestwarzajaca zagrozenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjeciu odpowiednich dziatan naprawczych.

% zgodnos$é/niezgodnosé¢ z wymaganiami w/w przepisu prawnego zostala stwierdzona na podstawie badan nieakredytowanych
i akredytowanych wynikéw odpowiednio oznaczonych w powyzszej tabeli

Laboratorium oswiadcza:
1.Wyniki odnosza si¢ wylacznie do dostarczonej do badania probki.
2.Laboratorium nie uczestniczy /uezestaiezy " w pobieraniu i transporcie probki.
3.Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.
4 Klientowi przysluguje prawo zlozenia skargi na dziatalnos¢ laboratoryjna w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
5.W trakcie realizacji badan nie wystapily zadne szczeg6Ine okolicznoscei mogace wplynac¢ na konicowy wynik badania.
6.Dokumenty i zapisy dotyczace badania oraz badanej probki nie ujete w niniejszym sprawozdaniu przechowywane sa
w Laboratorium Badania Wody. Mogg by¢ udostgpnione klientowi na jego zyczenie.
7. Prébka w laboratorium przechowywana i utrwalana jest zgodnie z PO-LAB-07 . wydanie aktualne.
* - niepotrzebne skreslic;
- dane podane przez klienta
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PCA

PoLsKIE CENTRUM
AKREDYTACI!

A

BADANIA

AB 681

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Klodzku
ul. Stefana Okrzei 16
57-300 Klodzko

Z MIKROBIOLOGICZNYCH BADAN PROBKI WODY

SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-870/2023

Klodzko, 04.08.2023
oryginal/kepia*

OPIS PROBKI BADANEJ KTOREJ SPRAWOZDANIE DOTYCZY **

Miejsce pobrania probki: ul. Sloneczna 13 —,,Eskulap”
Punkt pobrania prébki: kran w aneksie w pomieszezeniu rejestracji
Rodzaj badanej prébki: woda do spozycia - wodociag

N
|'

Stan probki: bez zastrzezen
Klient: Kudowski Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0., ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa Zdroj **

Zlecenie nr: LAB.LW.9052.411.2023

Nr zlecenia wewngtrznego: Z/LAB/319/2023/M
Nr protokotu pobranej probki: Z/LLAB/319/2023

Kod probki klienta : Z/LAB/319-6/M

Probkobiorca : przedstawiciel klienta — Katarzyna Bernadowska **
Data pobrania probki: 01.08.2023 **
Data przyjecia probki do laboratorium: 01.08.2023

Kod nadany probee w laboratorium: S/LAB/LW-870/2023

Data wykonania badania: od 01.08.2023 do 04.08.2023

Metoda pobierania: PN-EN ISO 19458:2007 (pobieranie probek nieakredytowane)
Plan pobierania: probka jednorazowa

Lp

Kierunek badan

Jednostka

Metodyka badan

Wynik/

rezultat

Niepewnos¢
/przedzial
rozszerzenia"

Wartos¢

parametryczna®

Stwierdzenie :

zgodnosci®

Liczba mikroorganizméw
w temp. 22°C
Metoda plytkowa (posiew

wglebny)

jtk/1Iml

PN-EN ISO 6222:2004

Bez
nieprawidlowych

zmian®)

Liczba bakterii grupy coli
Metoda filtracji
membranowe;j

jtk/100ml

PN-EN ISO 9308-
1:2014-12 + A1:2017-
04

oY

el

Liczba bakterii E. coli
Metoda filtracji
membranowe;j

jtk/100ml

PN-EN [SO 9308-
1:2014-12 + A1:2017-
04

Liczba enterokokow
katowych

Metoda filtracji
membranowej

Jtk/100ml

PN-EN ISO 7899-
2:2004

Liczba bakterii
Clostridium perfringens
(lacznie ze sporami)
Metoda filtracji
membranowej

jtk/100ml

PN-EN ISO
14189:2016-10

zgodny

PSSE Klodzko

Oddzial Laboratoryjny Laboratorium Badania Wody
Tel. 074 8673526, fax 074 8676966, e-mail: lab.psse.klodzko@sanepid.gov.pl

Zalacznik nr 01 do 10-LAB-04

telefon kom. 882 022 091

Data wydania instrukeji: 16.01.2023
Data wydania zalgcznika; 16.01,2023

Nr wydania 14

strona/stron 1z 2



oryginal/kepia
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-870/2023

A - badanie akredytowane wykonane zgodnie z zakresem akredytacji PCA - AB 681.

jtk - jednostki tworzace kolonie

1) Podana rozszerzona niepewnosé pomiaru zostala oszacowana zgodnie z normag PN-EN ISO 19036:2020-04 i jest oparta na
niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspélczynnik rozszerzenia k=2, co daje poziom ufno$ci okolo 95%. Podana
niepewnos¢ nie obejmuje etapu pobierania i transportu probek

2) warto$é podana zgodnie z wymaganiami przepisu oraz metodyki przywotanej w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dna 7
grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22017, poz. 2294)

3 Zaleca sig, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:

- 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej,

- 200 jtk/Iml w kranie konsumenta

4 Dopuszcza si¢ pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 ml nalezy
wykonaé badanie parametru E.coli i enterokoki w zwiazku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia. Wiasciwy panstwowy inspektor
sanitarny moze stwierdzi¢ warunkowa przydatno$¢ wody do spozycia, uzna¢ stwierdzona niezgodnos¢ za nieistotna,
niestwarzajaca zagrozenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjeciu odpowiednich dziatan naprawczych.

5 zgodno$é/niezgodnos¢ z wymaganiami w/w przepisu prawnego zostata stwierdzona na podstawie badan nieakredytowanych
i akredytowanych wynikéw odpowiednio oznaczonych w powyzszej tabeli

Laboratorium oswiadcza:

I.Wyniki odnosza si¢ wylacznie do dostarczonej do badania probki.

2.Laboratorium nie uczestniczy / uezestpiezy " w pobieraniu i transporcie probki.

3.Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

4 Klientowi przystuguje prawo zlozenia skargi na dzialalnos¢ laboratoryjng w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
5.W trakeie realizacji badan nie wystapily zadne szczegélne okolicznosci mogace wplyna¢ na konicowy wynik badania.
6.Dokumenty i zapisy dotyczace badania oraz badanej probki nie ujete w niniejszym sprawozdaniu przechowywane sa
w Laboratorium Badania Wody. Moga by¢ udostepnione klientowi na jego zyczenie.

7. Probka w laboratorium przechowywana i utrwalana jest zgodnie z PO-LAB-07 , wydanie aktualne.

* - niepotrzebne skresli¢;

** . dane podane przez klienta
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PCA

PoLsxit CONTAYY Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Klodzku
i ul. Stefana Okrzei 16
o 57-300 Klodzko

BADAMIA

AB 681

Klodzko 04.08.2023 .
oryginal/kepia*
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-871/2023
7 FIZYCZNYCH/CHEMICZNYCH BADAN PROBKI WODY*

OPIS PROBKI BADANEJ KTOREJ SPRAWOZDANIE DOTYCZY **
Miejsce pobrania probki: ztobek, ul. 1 Maja 16, Kudowa-Zdrdj
Punkt pobrania probki: kran w kuchni
Rodzaj badanej probki: woda do spozycia — wodociag

Stan probki: bez zastrzezen

Klient: Kudowski Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdr6j**
Zlecenie nr: LAB.LW.9052.411.2023

Nr zlecenia wewnetrznego: Z/LAB/319/2023/CH

Nr protokotu pobranej probki: Z/LAB/319/2023

Kod probki klienta: Z/LAB/319-1/CH

Prébkobiorca: przedstawiciel klienta — Katarzyna Bernadowska**

Data pobrania probki: 01.08.2023 r.**

Data przyjecia probki do laboratorium: 01.08.2023 r.

Kod nadany probce w laboratorium: S/LAB/LW-871/2023

Data wykonania badania: od 01.08.2023 do 01.08.2023 r.

Metoda pobierania: PN-ISO 5667-5:2017-10 (pobieranie probek nieakredytowane)
Plan pobierania: prébka jednorazowa

L Kierunek Metoda Wynik/ Niepewnos¢ Todiretls Wartos¢ Stwierdzenie
p- badan badan Rezultat | rozszerzona' parametryczna® | zgodnosci®
Akceptowalna przez
PN-EN ISO 7887:2012 konsumentéw i bez
L. Barwa Metoda wizualna A <5 1 mg/1 nieprawidfowych -
zmian
Akceptowalna przez
PN-EN ISO 7027- konsumentdw i bez
ieprawidiowych
3 Metnos¢ 1:22016-09 pkt.53 | A | 0,177 0,04 NTU | o Zaleosmy -
Metoda nefelometryczna zakres wartoéci do
1.0 NTU
- PN-EN ISO 10523:2012 7,0
= pH Metoda potencjometryczna A tpom. =24,8 °C 0,2 pH 6,5-9,5 zgodny
Przewodnos$¢
PN-EN 27888:1999 4739
4. clektryczna Midtoda Kondultometvennn | 2 | wan=24,7°C 28 uS/em 2500 zgodny
wiasciwa w 25°C

A - badanie akredytowane wykonane zgodnie z zakresem akredytacji PCA-AB 681.

D Niepewno$¢ rozszerzona dla k=2, co odpowiada prawdopodobienstwu 95% oraz uwzglgdnieniu niepewno$¢ pobrania i transportu

probki;
Oddzial Laboratoryjny Laboratorium Badania Wody
Tel. 074 8673526, fax 074 8676966, e-mail : lab.psse.klodzko@sanepid.gov.pl
telefon kom. 882 022 091
PSSE Klodzko Zatacznik nr 01 do 10-LAB-04 Data wydania instrukeji: 16.01.2023 Nr wydania 14 strona/stron 1z2

Data wydania zalacznika: 16.01.2023




oryginal/kepia*
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-871/2023

2 Wartodé podana zgodnie z wymaganiami przepisu przywotanego w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz.2294);

3 Zgodno$¢/niezgodnos¢ z wymaganiami w/przepisu prawnego zostala stwierdzona na podstawie badan nieakredytowanych i
akredytowanych wynikéw odpowiednio oznaczonych w powyzszej tabeli.

4 Pozadana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg/l;

) W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiagnigcia wartosci parametrycznej nieprzekraczajacej 1,0 NTU w
wodzie po uzdatnieniu;

6 Warto$¢ przewodnosci elektrycznej wladciwej podawana jest po korekeie temperatury za pomocg urzadzenia do kompensacji
temperatury

Laboratorium o$wiadcza:

1.Wyniki odnosza si¢ wylgeznie do dostarczonej do badania prébki.

2 Laboratorium nie uczestniczy / uezestaiezy” w pobieraniu i transporcie probki.

3.Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie nie moZe by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

4 Klientowi przysluguje prawo zlozenia skargi na dziatalnos¢ laboratoryjna w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
5.W trakcie realizacji badan nie wystapity zadne szczegélne okolicznosci mogace wplyna¢ na koficowy wynik badan.

6.Dokumenty i zapisy dotyczace badania oraz badanej probki nie ujgte w niniejszym sprawozdaniu przechowywane sa w Laboratorium
Badania Wody. Moga by¢ udostepnione klientowi na jego zyczenie.

7. Probka w laboratorium przechowywana i utrwalana jest zgodnie z PO-LAB-07 , wydanie aktualne.

8. Jedli dla obszaru regulowanego prawnie wynik badania otrzymany przez laboratorium bedzie wykraczal poza zakres stosowania metody
wdrozonej w laboratorium i potwierdzonej akredytacja PCA nr AB 681, laboratorium w sprawozdaniu z badan przedstawi informacj¢ o
uzyskanym rezultacie w postaci ,,<” wartos¢ dolnej granicy zakresu pomiarowego lub ,>" wartos¢ gbrnej granicy zakresu pomiarowego
wraz z informacja o wartosci niepewnosci rozszerzonej odpowiednio dla dolnej i gérnej wartosci granicy zakresu pomiarowego. Informacja
ta bedzie z powolaniem na akredytacje. Dla takich wynikéw Laboratorium zamiast stwierdzenia zgodnosci wydaje opinie i interpretacje na
podstawie uzyskanych rezultatow badan.

* . niepotrzebne skreslic:
** - dane podane przez klient

Opracowal: Autoryzowal: Zatwierdzit:

ny . T (N on iy St T
MtODsSzy as ”_f '-zf""""'fl"{'_f' ORI

o 3

.

JRIUM E

magr

Oddzial Laboratoryjny Laboratorium Badania Wody
Tel. 074 8673526, fax 074 8676966, e-mail : lab.psse.klodzko@sanepid.gov.pl
telefon kom. 882 022 091

KONIEC SPRAWOZDANIA

PSSE Klodzko Zalacznik nr 01 do 10-LAB-04 Data wydania instrukcji: 16.01.2023 Nr wydania 14 strona/stron 2z 2
Data wydania zalacznika: 16.01.2023



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Klodzku
ul. Stefana Okrzei 16
57-300 Klodzko

SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-871N/2023
Z FIZYCZNY CH/EHEMIGZNYCH BADAN PROBKI WODY*

Klodzko 04.08.2023 r.
oryginat/kepia*

OPIS PROBKI BADANEJ KTOREJ SPRAWOZDANIE DOTYCZY **

Miejsce pobrania probki: zlobek, ul. 1 Maja 16, Kudowa-Zdroj
Punkt pobrania probki: kran w kuchni
Rodzaj badanej probki: woda do spozycia — wodociag

Stan probki: bez zastrzezen
Klient: Kudowski Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdr6j**

Zlecenie nr: LAB.LW.9052.411.2023
Nr zlecenia wewnetrznego: Z/LAB/319/2023/CH

Nr protokotu pobranej probki: Z/LAB/319/2023

Kod prébki klienta: Z/LAB/319-1/CH
Prébkobiorca: przedstawiciel klienta — Katarzyna Bernadowska**
Data pobrania probki: 01.08.2023 r.**
Data przyjecia probki do laboratorium: 01.08.2023 r.
Kod nadany probce w laboratorium: S/LAB/LW-871/2023
Data wykonania badania: od 01.08.2023 do 01.08.2023 r.

Metoda pobierania: PN-ISO 5667-5:2017-10 (pobieranie probek nieakredytowane)
Plan pobierania: prébka jednorazowa

L Kierunek Metoda Wynik/ | Niepewnos$¢ Yadnsatitn Wartos¢ Stwierdzenie
p: badan badan Rezultat | rozszerzona!) parametryczna®? | zgodno$ci
PB-LAB-03 z dn. 15.10.2012r. e o
1. . - onsumentow 1 Dez -
Zapach Wyd. 02 N zIR picprawidloveyeh

Oznaczanie zapachu w wodzie

zmian

N — badanie nieakredytowane nie spetniajagce wymagan normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

' Niepewnos¢ rozszerzona dla k=2, co odpowiada prawdopodobiefistwu 93% oraz uwzglednieniu niepewnosé pobrania i transportu

probki;

2 Warto$¢ podana zgodnie z wymaganiami przepisu przywotanego w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz.2294);
% Zgodnoéé/niezgodnosé z wymaganiami w/przepisu prawnego zostala stwierdzona na podstawie badan nieakredytowanych wynikéw
odpowiednio oznaczonych w powyzszej tabel.

PSSE Klodzko

Oddzial Laboratoryjny Laboratorium Badania Wody
Tel. 074 8673526, fax 074 8676966, e-mail : lab.psse.klodzko@sanepid.gov.pl
telefon kom. 882 022 091

Zalacznik nr 01 do 10-LAB-04

Data wydania instrukcji: 16.01.2023
Data wydania zalacznika: 16.01.2023

Nr wydania 14
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oryginal/kepia*
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-871N/2023

Laboratorium oswiadcza:

1.Wyniki odnosza si¢ wylacznie do dostarczonej do badania probki.

2 Laboratorium nie uczestniczy / uezestaiezy’ w pobieraniu i transporcie probki.

3.Bez pisemnej zgody laboratorium badawezego sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.

4 Klientowi przystuguje prawo zlozenia skargi na dziatalno$¢ laboratoryjng w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
5.W trakcie realizacji badaf nic wystapily zadne szczegélne okolicznosci moggce wplyng¢ na koficowy wynik badan.

6.Dokumenty i zapisy dotyczace badania oraz badanej prébki nie ujete w niniejszym sprawozdaniu przechowywane sa W Laboratorium
Badania Wody. Moga by¢ udostgpnione klientowi na jego zyczenie.

7. Probka w laboratorium przechowywana i utrwalana jest zgodnie z PO-LAB-07 , wydanie aktualne.

* - niepotrzebne skresli¢;
** - dane podane przez klienta

Opracowal: Autoryzowat: Zatwierdzit:

}

e Of-Cradtul, - Satay

MEODSZY ASYSTENT g0

LABORATORIUM BAL

A Roman i

Oddzial Laboratoryjny Laboratorium Badania Wody
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PCA

PoLsxie CeNTRUM Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Klodzku

AKREDYTAC)

ul. Stefana Okrzei 16
57-300 Klodzko

Kiodzko 04.08.2023 r.
oryginal/kepia*
SPRAWOZDANIE mSiLAB/LW-S?ZH%OZS )
7 F1IZYCZNY CH/6HEMICANY-CH BADAN PROBKI WODY*

OPIS PROBKI BADANEJ KTOREJ SPRAWOZDANIE DOTYCZY **
Miejsce pobrania probki: Szkola Podstawowa nr 2, Kudowa-Zdrdj
Punkt pobrania probki: kran w kuchni
Rodzaj badanej prébki: woda do spozycia — wodociag

Stan probki: bez zastrzezen

Klient: Kudowski Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdroj**
Zlecenie nr: LAB.LW.9052.411.2023

Nr zlecenia wewnetrznego: Z/LAB/319/2023/CH

Nr protokotu pobranej probki: Z/LAB/319/2023

Kod prébki klienta: Z/LAB/319-3/CH

Prébkobiorca: przedstawiciel klienta — Katarzyna Bernadowska**

Data pobrania probki: 01.08.2023 r.**

Data przyjecia probki do laboratorium: 01.08.2023 r.

Kod nadany probce w laboratorium: S/LAB/LW-872/2023

Data wykonania badania: od 01.08.2023 do 01.08.2023 r.

Metoda pobierania: PN-ISO 5667-5:2017-10 (pobieranie probek nieakredytowane)
Plan pobierania: probka jednorazowa

L Kierunek Metoda Wynik/ Niepewno$é Jednostka Wartoéc Stwierdzenie
P badan badan Rezultat | rozszerzona' parametryczna® | zgodnosci®
Akceptowalna przez
PN-EN ISO 7887:2012 3 konsumentow i bez
L Bazwa Metoda wizualna A = 1 mg/l nieprawidlowych E
zmian
Akceptowalna przez
PN-EN ISO 7027- konsumer_;t(‘)w i bez
2. Metnosd 1:2016-09 pkt5.3 | A | 0,189 0,04 sl g »
Metoda nefelometryczna salires ;varméci do
1,0 NTU
PN-EN ISO 10523:2012 6,9
% pH Metoda potencjometryczna A tpom=25,0 °C 0.2 pH 6,5-9,5 zgodny
Przewodnos¢
PN-EN 27888:1999 4749
% e,l e!(tl‘y i i o Metoda konduktometryczna A tpom.=24,9°C 28 uS/em 2500 zgodny
wiasciwa w 25°C

A - badanie akredytowane wykonane zgodnie z zakresem akredytacji PCA-AB 681.

)" Niepewnos¢ rozszerzona dla k=2, co odpowiada prawdopodobienstwu 95% oraz uwzglednieniu niepewno$¢ pobrania i transportu

prabki;
Oddzial Laboratoryjny Laboratorium Badania Wody
Tel. 074 8673526, fax 074 8676966, e-mail : lab.psse.klodzko@sanepid.gov.pl
telefon kom. 882 022 091
PSSE Klodzko Zalacznik nr 01 do [0-LAB-04 Data wydania instrukcji: 16.01.2023 Nr wydania 14 strona/stron 1z2

Data wydania zalacznika: 16.01.2023




oryginal/kepia*
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-872/2023

2 Warto&¢ podana zgodnie z wymaganiami przepisu przywolanego w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz.2294);

) 7godno$é/niezgodnos¢ z wymaganiami w/przepisu prawnego zostala stwierdzona na podstawie badan nieakredytowanych i
akredytowanych wynikéw odpowiednio oznaczonych w powyzszej tabeli.

4 Pozadana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg/l;

) W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiagnigcia wartosci parametrycznej nieprzekraczajgeej 1,0 NTU w
wodzie po uzdatnieniu;

6 Warto$¢ przewodnosci elektrycznej wlasciwej podawana jest po korekcie temperatury za pomocg urzadzenia do kompensacji
temperatury

Laboratorium oswiadcza:

1.Wyniki odnosza si¢ wylgcznie do dostarczonej do badania prébki.

2 Laboratorium nie uczestniczy / aezestaiezy” w pobieraniu i transporcie probki.

3.Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosei.

4 Klientowi przystuguje prawo zlozenia skargi na dzialalnos¢ laboratoryjna w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
5.W trakcie realizacji badan nie wystapily zadne szczeg6lne okolicznodci mogace wplynaé na koncowy wynik badan.

6.Dokumenty i zapisy dotyczace badania oraz badanej prébki nie ujete w niniejszym sprawozdaniu przechowywane s w Laboratorium
Badania Wody. Moga by¢ udostgpnione klientowi na jego Zyczenie.

7. Probka w laboratorium przechowywana i utrwalana jest zgodnie z PO-LAB-07 , wydanie aktualne.

8. Jesli dla obszaru regulowanego prawnie wynik badania otrzymany przez laboratorium bedzie wykraczal poza zakres stosowania metody
wdrozonej w laboratorium i potwierdzonej akredytacja PCA nr AB 681, laboratorium w sprawozdaniu z badan przedstawi informacjg o
uzyskanym rezultacie w postaci ,,<” wartos¢ dolnej granicy zakresu pomiarowego lub ,>” warto$¢ gérnej granicy zakresu pomiarowego
wraz z informacja o wartodci niepewnosci rozszerzonej odpowiednio dla dolnej i gornej wartosci granicy zakresu pomiarowego. Informacja
ta bedzie z powotaniem na akredytacje. Dla takich wynikow Laboratorium zamiast stwierdzenia zgodnosci wydaje opinie i interpretacje na
podstawie uzyskanych rezultatéw badan.

* - niepotrzebne skreslic;
*#* _ dane podane przez klient

Opracowat: Autoryzowal: Zatwierdzit:
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Klodzku
ul. Stefana Okrzei 16
57-300 Klodzko

Klodzko 04.08.2023 r.
oryginal/kepia*
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-872N/2023
Z FIZYCZNYCH/CHEMICZNYCH BADAN PROBKI WODY*

OPIS PROBKI BADANEJ KTOREJ SPRAWOZDANIE DOTYCZY**
Miejsce pobrania probki: Szkola Podstawowa nr 2, Kudowa-Zdrdj
Punkt pobrania prébki: kran w kuchni
Rodzaj badanej prébki: woda do spozycia — wodociag

Stan probki: bez zastrzezen
Klient: Kudowski Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdr6j**

Zlecenie nr: LAB.LW.9052.411.2023

Nr zlecenia wewngtrznego: Z/LAB/319/2023/CH

Nr protokotu pobranej probki: Z/LAB/319/2023

Kod prébki klienta: Z/LAB/319-3/CH

Probkobiorca: przedstawiciel klienta — Katarzyna Bernadowska**
Data pobrania prébki: 01.08.2023 r.**

Data przyjecia probki do laboratorium: 01.08.2023 r.

Kod nadany prébce w laboratorium: S/LAB/LW-872/2023

Data wykonania badania: od 01.08.2023 do 01.08.2023 r.

Metoda pobierania: PN-ISO 5667-5:2017-10 (pobieranie probek nieakredytowane)
Plan pobierania: probka jednorazowa

Kierunek Metoda Wynik/ | Niepewnos¢ Jedtiostia Wartosé Stwierdzenie
badan badan Rezultat | rozszerzona! parametryczna®? | zgodno$ci®

PB-LAB-03 zdn. 15.10.2012r. Akceptowalna przez
konsumentow i bez

Zapach Wyd. 02 N zIR - ) nieprawidtowych
Oznaczanie zapachu w wodzie zmian

N — badanie nieakredytowane nie spetniajace wymagan normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

D Niepewnos¢ rozszerzona dla k=2, co odpowiada prawdopodobiefistwu 95% oraz uwzglednieniu niepewno$é pobrania i transportu
probki;

2 Warto$¢ podana zgodnie z wymaganiami przepisu przywolanego w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz.2294);

) Zgodnodé/niezgodno$é z wymaganiami w/przepisu prawnego zostata stwierdzona na podstawie badan nieakredytowanych wynikow
odpowiednio oznaczonych w powyzszej tabeli.

Oddzial Laboratoryjny Laboratorium Badania Wody
Tel. 074 8673526, fax 074 8676966, e-mail : lab.psse.klodzko@sanepid.gov.pl
telefon kom. 882 022 091

PSSE Klodzko Zalgeznik nr 01 do 10-LAB-04 Data wydania instrukcji: 16.01.2023 Nr wydania 14 strona/stron 1z2
Data wydania zalacznika: 16.01.2023




oryginal/kepia®
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-872N/2023

Laboratorium o$wiadcza:

1.Wyniki odnosza si¢ wylacznie do dostarczonej do badania probki.

2. Laboratorium nie uczestniczy /uezestaiezy” w pobieraniu i transporcie probki.

3.Bez pisemne;j zgody laboratorium badawezego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

4 Klientowi przystuguje prawo zlozenia skargi na dziatalnos¢ laboratoryjng w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
5.W trakcie realizacji badan nie wystapity zadne szczegdlne okolicznosci mogace wplynaé na koncowy wynik badan.

6.Dokumenty i zapisy dotyczace badania oraz badanej prébki nie ujete w niniejszym sprawozdaniu przechowywane sg w Laboratorium
Badania Wody. Moga byé udostepnione klientowi na jego zyczenie.

7. Probka w laboratorium przechowywana i utrwalana jest zgodnie z PO-LAB-07 , wydanie aktualne.

* - niepotrzebne skreslic;
** . dane podane przez klienta

Opracowat: Autoryzowal: Zatwierdzil:
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PCA

PoLskie CENTRUM
AxnepyTACH

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Klodzku

ul. Stefana Okrzei 16

57-300 Klodzko

SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-873/2023
Z F1ZYCZNY CH/EHEMICZNYECH BADAN PROBKI WODY*

Klodzko 04.08.2023 r.

oryginal/kepia*

OPIS PROBKI BADANEJ KTOREJ SPRAWOZDANIE DOTYCZY **

Miejsce pobrania prébki: ,,Eskulap”, ul. Stoneczna 13, Kudowa-Zdr6j
Punkt pobrania probki: kran w aneksie w pomieszczeniu rejestracji
Rodzaj badanej prébki: woda do spozycia — wodociag

Stan probki: bez zastrzezen
Klient: Kudowski Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdrdj**

Zlecenie nr: LAB.LW.9052.411.2023

Nr zlecenia wewnetrznego: Z/LLAB/319/2023/CH
Nr protokotu pobranej probki: Z/1.LAB/319/2023

Kod prébki klienta: Z/LAB/319-5/CH

Probkobiorca: przedstawiciel klienta — Katarzyna Bernadowska**

Data pobrania préobki: 01.08.2023 r.**
Data przyjecia probki do laboratorium: 01.08.2023 r.

Kod nadany probece w laboratorium: S/LAB/LW-873/2023
Data wykonania badania: od 01.08.2023 do 01.08.2023 r.

Metoda pobierania: PN-ISO 5667-5:2017-10 (pobieranie prébek nieakredytowane)
Plan pobierania: probka jednorazowa

L Kierunek Metoda Wynik/ Niepewnos¢ Fadinoaties Wartos¢ Stwierdzenie
P badan badan Rezultat | rozszerzona! parametryczna® | zgodnosci®
Akceptowalna przez
PN-EN ISO 7887:2012 , konsumentéw i bez
L Bawa Metoda wizualna A =57 L mg/l nieprawidlowych B
Zmian
Akceptowalna przez
PN-EN ISO 7027- konsumentow i bez
: 5 nieprawidlowych
2% Metnosé 1:2016-09 pkt.5.3 A 0,18 0,04 NTU zmian, Zalecany -
Metoda nefelometryczna zakres wartoéci do
1,0 NTU
PN-EN ISO 10523:2012 6,9
3 PR Metoda potencjometryczna A tpom=235,2 °C 02 P 8595 zgodny
Przewodno$é¢
PN-EN 27888:1999 171,69 A
4, e'lektryczna . Mot Rondukiometryeons A tpom=25,5°C 10,3 uS/cm 2500 zgodny
wiasciwa w 25°C

A - badanie akredytowane wykonane zgodnie z zakresem akredytacji PCA-AB 681.

1
probki;

PSSE Klodzko

Oddzial Laboratoryjny Laboratorium Badania Wody
Tel. 074 8673526, fax 074 8676966, e-mail : lab.psse.klodzko@sanepid.gov.pl
telefon kom. 882 022 091

Zatacznik nr 01 do 10-LAB-04

Data wydania instrukeji: 16.01.2023

Data wydania zatacznika: 16.01.2023

Nr wydania 14

Niepewnos¢ rozszerzona dla k=2, co odpowiada prawdopodobieristwu 95% oraz uwzglednieniu niepewno$¢ pobrania i transportu

strona/stron 1z 2




oryginal/kepita*
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-873/2023

2 Warto$¢ podana zgodnic z wymaganiami przepisu przywolanego w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz.2294);

) Zgodnosé/niezgodnosé z wymaganiami w/przepisu prawnego zostala stwierdzona na podstawie badan nieakredytowanych i
akredytowanych wynikéw odpowiednio oznaczonych w powyzszej tabeli.

49 Pozadana warto$é tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg/l;

9 W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiagnigcia wartosci parametrycznej nieprzekraczajgcej 1,0 NTU w
wodzie po uzdatnieniu;

6 Wartosé przewodnosci elektrycznej wlasciwe] podawana jest po korekcie temperatury za pomocg urzadzenia do kompensacji
temperatury

Laboratorium oswiadcza:

1.Wyniki odnosza sig wylacznie do dostarczonej do badania probki.

2.Laboratorium nie uczestniczy / uezestriezy” w pobicraniu i transporcie probki.

3.Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.

4 Klientowi przysluguje prawo zlozenia skargi na dzialalnos¢ laboratoryjng w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
5.W trakcie realizacji badan nie wystapily zadne szczegélne okolicznosci mogace wplynaé na koncowy wynik badan.

6.Dokumenty i zapisy dotyczace badania oraz badanej prébki nie ujete W niniejszym sprawozdaniu przechowywane sa w Laboratorium
Badania Wody. Moga by¢ udostepnione klientowi na jego zyczenie.

7. Prébka w laboratorium przechowywana i utrwalana jest zgodnie z PO-LAB-07 , wydanie aktualne.

8. Jesli dla obszaru regulowanego prawnie wynik badania otrzymany przez laboratorium bedzie wykraczat poza zakres stosowania metody
wdrozonej w laboratorium i potwierdzonej akredytacja PCA nr AB 681, laboratorium w sprawozdaniu z badan przedstawi informacj¢ o
uzyskanym rezultacie w postaci ..<” wartos¢ dolnej granicy zakresu pomiarowego lub ,>” warto$¢ gornej granicy zakresu pomiarowego
wraz z informacja o wartosci niepewnosci rozszerzonej odpowiednio dla dolnej i gornej wartosci granicy zakresu pomiarowego. Informacja
ta bedzie z powolaniem na akredytacje. Dla takich wynikow Laboratorium zamiast stwierdzenia zgodno$ci wydaje opinie i interpretacje na
podstawie uzyskanych rezultatow badan.

* - niepotrzebne skreslic;
** . dane podane przez klient
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Klodzku

ul. Stefana Okrzei 16

57-300 Klodzko

SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-873N/2023
Z FIZYCZNY CH/EHEMICZNYCH BADAN PROBKI WODY*

Ktodzko 04.08.2023 r.
oryginal/kepia*

OPIS PROBKI BADANEJ KTOREJ SPRAWOZDANIE DOTYCZY**

Miejsce pobrania prébki: ,Eskulap”, ul. Stoneczna 13, Kudowa-Zdréj
Punkt pobrania prébki: kran w aneksie w pomieszezeniu rejestracji
Rodzaj badanej probki: woda do spozycia — wodociag

Stan probki: bez zastrzezen
Klient: Kudowski Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdr6j**

Zlecenie nr: LAB.LW.9052.411.2023
Nr zlecenia wewngtrznego: Z/LLAB/319/2023/CH

Nr protokotu pobranej probki: Z/LLAB/319/2023

Kod prébki klienta: Z/LAB/319-5/CH
Probkobiorca: przedstawiciel klienta — Katarzyna Bernadowska**
Data pobrania probki: 01.08.2023 r.**
Data przyjecia probki do laboratorium: 01.08.2023 r.
Kod nadany prébce w laboratorium: S/LAB/LW-873/2023
Data wykonania badania: od 01.08.2023 do 01.08.2023 r.

Metoda pobierania: PN-ISO 5667-5:2017-10 (pobieranie prébek nieakredytowane)
Plan pobierania: probka jednorazowa

Oznaczanie zapachu w wodzie

Zmian

L Kierunek Metoda Wynik/ | Niepewno$é o Wartos¢ Stwierdzenie
B badan badan Rezultat | rozszerzona!) 3| parametryczna® | zgodnosci®
PB-LAB-03 z dn. 15.10.2012r. repiesiiiol
b Zappch Wyd. 02 zIR ) ) nieprawidiowych )

N - badanie nieakredytowane nie spetniajace wymagan normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

" Niepewnosé rozszerzona dla k=2, co odpowiada prawdopodobieristwu 95% oraz uwzglednieniu niepewnos¢ pobrania i transportu

probki;

2 Wartosé podana zgodnie z wymaganiami przepisu przywolanego w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz.2294);
? Zgodno$¢/niezgodno$¢ z wymaganiami w/przepisu prawnego zostala stwierdzona na podstawie badan nieakredytowanych wynikow
odpowiednio oznaczonych w powyzszej tabeli.

PSSE Klodzko
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oryginal/kepia*
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-873N/2023

Laboratorium o$wiadcza:

1.Wyniki odnosza si¢ wylgcznie do dostarczonej do badania prébki.

2 Laboratorium nie uczestniczy /uezestniezy” w pobieraniu i transporcie probki.

3.Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

4 Klientowi przyshuguje prawo zlozenia skargi na dzialalnos¢ laboratoryjna w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
5.W trakcie realizacji badan nie wystapily zadne szczegolne okolicznosci mogace wplynaé na koficowy wynik badan.

6.Dokumenty i zapisy dotyczace badania oraz badanej prébki nie ujgte w niniejszym sprawozdaniu przechowywane sg w Laboratorium
Badania Wody. Moga by¢ udostepnione klientowi na jego zyczenie.

7. Probka w laboratorium przechowywana i utrwalana jest zgodnie z PO-LAB-07 , wydanie aktualne.

* - niepotrzebne skreslic;
*#* . dane podane przez klienta
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PCA

PRLIS CEE Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Klodzku
ul. Stefana Okrzei 16
S 57-300 Klodzko

BADANIA

Klodzko, 04.08.2023
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-875/2023 oryginal/kepia*
Z MIKROBIOLOGICZNYCH BADAN PROBKI WODY

OPIS PROBKI BADANEJ KTOREJ SPRAWOZDANIE DOTYCZY **
Miejsce pobrania probki: ul. Kosciuszki, Czermna, Szkola Podstawowa
Punkt pobrania probki: kran — toaleta parter
Rodzaj badanej probki: woda do spozycia - wodociag |

Stan probki: bez zastrzezen

Klient: Kudowski Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0. 0., ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa Zdro6j **
Zlecenie nr: LAB.LW.9052.411.2023

Nr zlecenia wewngtrznego: Z/LAB/320/2023/M

Nr protokotu pobranej probki: Z/LLAB/320/2023

Kod prébki klienta : Z/LAB/320-4/M

Probkobiorca : przedstawiciel klienta — Katarzyna Bernadowska **

Data pobrania probki: 01.08.2023 **

Data przyjecia probki do laboratorium: 01.08.2023

Kod nadany prébcee w laboratorium: S/LAB/LW-875/2023

Data wykonania badania: od 01.08.2023 do 04.08.2023

Metoda pobierania: PN-EN ISO 19458:2007 (pobieranie probek nieakredytowane)
Plan pobierania: probka jednorazowa

e
Lp Kierunek badan Jednostka Metodyka badan Wynik/ | Niepewnos¢ Wartos¢ | Stwierdzenic ]
: rezultat Iprzedzial parametryczna® zgodnosei™ |
rozszerzenia' |
|
I. | Liczba mikroorganizmow 1'
w temp. 22°C Jtk/Iml PN-EN 1SO 6222:2004 |A| 0 - ~ Bez - |
Metoda piytkowa (posiew mepmw_'dlg;‘ryc" |
wglebny) o '
2. | Liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml PN-EN ISO 9308-
Metoda filtracji 1:2014-12 + A1:2017- | A 0 - o® zgodny
membranowej 04
3. | Liczba bakterii E. coli Jjtk/100ml PN-EN 1SO 9308-
Metoda filtracji 1:2014-12 + A1:2017- | A 0 - 0 zgodny
membranowe;j 04 i
4. | Liczba enterokokow jtk/100ml PN-EN ISO 7899- |
katowych 2:2004 A 0 - 0 zgodny |
Metoda filtracji
membranowej
5. | Liczba bakterii Jtk/100ml PN-EN ISO
Clostridium perfringens 14189:2016-10 A 0 - 0 zgodny
(lacznie ze sporami)
Metoda filtracji
membranowej
Oddzial Laboratoryjny Laboratorium Badania Wody
Tel. 074 8673526, fax 074 8676966, e-mail: lab.psse.klodzko@sanepid.gov.pl
telefon kom. 882 022 091
PSSE Klodzko Zataeznik nr 01 do 10-LAB-04 Data wydania instrukeji: 16.01.2023 Nr wydania 14 strona/stron 1z2

Data wydania zalacznika: 16.01.2023




oryginal/kepia
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-875/2023

A - badanie akredytowane wykonane zgodnie z zakresem akredytacji PCA - AB 681.

jtk - jednostki tworzace kolonie

) Podana rozszerzona niepewnosé pomiaru zostala oszacowana zgodnie z norma PN-EN ISO 19036:2020-04 i jest oparta na
niepewnoéci standardowej pomnozonej przez wspélczynnik rozszerzenia k=2, co daje poziom ufnosci okoto 95%. Podana
niepewnos¢é nie obejmuje etapu pobierania i transportu probek

2) warto$¢ podana zgodnie z wymaganiami przepisu oraz metodyki przywolanej w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dna 7
grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22017, poz. 2204)

3) Zaleca sie, aby og6lna liczba mikroorganizméw nie przekraczala:

- 100 jtk/Iml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej,

- 200 jtk/Iml w kranie konsumenta

4 Dopuszcza si¢ pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 ml nalezy
wykona¢ badanie parametru E.coli i enterokoki w zwiazku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia. Wiasciwy panstwowy inspektor
sanitarny moze stwierdzi¢ warunkowa przydatno$¢ wody do spozycia, uzna¢ stwierdzona niezgodnos$¢ za nieistotna,
niestwarzajaca zagrozenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjeciu odpowiednich dziatan naprawczych.

5) zg0dnoéé/niezgodnos¢ z wymaganiami w/w przepisu prawnego zostata stwierdzona na podstawie badan nieakredytowanych
i akredytowanych wynikéw odpowiednio oznaczonych w powyzszej tabeli

Laboratorium o$wiadcza:

1.Wyniki odnosza si¢ wylacznie do dostarczonej do badania probki.

2.Laboratorium nie uczestniczy / uezestaiezy " w pobieraniu i transporcie probki.

3.Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanic nic moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.
4.Klientowi przystuguje prawo zlozenia skargi na dzialalnos¢ laboratoryjng w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
5.W trakcie realizacji badan nie wystapily zadne szczegélne okolicznosci mogace wplyna¢ na koncowy wynik badania.
6.Dokumenty i zapisy dotyczace badania oraz badanej probki nie ujete w niniejszym sprawozdaniu przechowywane sa
w Laboratorium Badania Wody. Moga by¢ udostepnione klientowi na jego zyczenie.

7. Prébka w laboratorium przechowywana i utrwalana jest zgodnie z PO-LAB-07 . wydanie aktualne.

* - niepotrzebne skresli¢;

** . dane podane przez klienta
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PCA

PIARE Sefraim Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Klodzku
ul. Stefana Okrzei 16
S 57-300 Klodzko

BADANIA

AB 681

Klodzko, 04.08.2023
SPRAWOZDANIE nr SfLABfLW-’874f2023 oryginal/kepia*
Z MIKROBIOLOGICZNYCH BADAN PROBKI WODY

OPIS PROBKI BADANEJ KTOREJ SPRAWOZDANIE DOTYCZY **
Miejsce pobrania probki: ul. 1-Maja 52 ,WRZOS”
Punkt pobrania prébki: kran — toaleta parter
Rodzaj badanej probki: woda do spozycia - wodociag

Stan probki: bez zastrzezen

Klient: Kudowski Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. o., ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa Zdr6j **
Zlecenie nr: LAB.LW.9052.411.2023

Nr zlecenia wewnetrznego: Z/LLAB/320/2023/M

Nr protokotu pobranej probki: Z/LAB/320/2023

Kod probki klienta : Z/LAB/320-2/M

Probkobiorca : przedstawiciel klienta — Katarzyna Bernadowska **

Data pobrania probki: 01.08.2023 **

Data przyjecia probki do laboratorium: 01.08.2023

Kod nadany préobce w laboratorium: S/LAB/LW-874/2023

Data wykonania badania: od 01.08.2023 do 04.08.2023

Metoda pobierania: PN-EN ISO 19458:2007 (pobieranie probek nieakredytowane)
Plan pobierania: probka jednorazowa

Lp Kierunek badan Jednostka Metodyka badan Wynik/ | Niepewnos¢ Wartos¢ Stwierdzenie
rezultat /przedzial parametryczna® | zo0dnosei’)
rozszerzenia"

1. | Liczba mikroorganizmow
w temp. 22°C Jtk/Iml PN-EN ISO 6222:2004 | A 0 - Bez -
Metoda ptytkowa (posiew "iepra“'.id}g)‘w"“
wglebny) Sy

2. | Liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml PN-EN ISO 9308-
Metoda filtracji 1:2014-12 + A1:2017- | A 0 - 0¥ zgodny
membranowe;j 04

3. | Liczba bakterii E. coli Jtk/100ml PN-EN ISC 9308- |
Metoda filtracji 1:2014-12 + A1:2017- |A| 0 - 0 zgodny |
membranowej 04 J

4. |Liczba enterokokow jtk/100ml PN-EN ISO 7899- -
katowych 2:2004 A 0 - 0 zgodny |
Metoda filtracji l
membranowej :

5. | Liczba bakterii jtk/100ml | PN-EN ISO l
Clostridium perfringens 14189:2016-10 Al © - 0 zgodny |
(lacznie ze sporami) f
Metoda filtracji i
membranowej |

Oddzial Laboratoryjny Laboratorium Badania Wody
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telefon kom. 882 022 091
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oryginal/kepia
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-874/2023

A - badanie akredytowane wykonane zgodnie z zakresem akredytacji PCA - AB 681.

jtk - jednostki tworzace kolonie

') Podana rozszerzona niepewno$¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z norma PN-EN ISO 19036:2020-04 i jest oparta na
niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspélezynnik rozszerzenia k=2, co daje poziom ufnosci okoio 95%. Podana
niepewnos¢ nie obejmuje etapu pobierania i transportu probek

2) wartos¢ podana zgodnie z wymaganiami przepisu oraz metodyki przywotanej w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dna 7
grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22017, poz. 2294)

%) Zaleca sig, aby og6lna liczba mikroorganizméw nie przekraczala:

- 100 jtk/Iml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej,

- 200 jtk/1ml w kranie konsumenta

4 Dopuszcza si¢ pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 ml nalezy
wykona¢ badanie parametru E.coli i enterokoki w zwiazku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia. Wlasciwy panstwowy inspektor
sanitarny moze stwierdzi¢ warunkowa przydatnos¢ wody do spozycia, uzna¢ stwierdzona niezgodno$¢ za nieistotna,
niestwarzajaca zagrozenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjgciu odpowiednich dzialan naprawczych.

% zgodno$é/niezgodnos¢ z wymaganiami w/w przepisu prawnego zostata stwierdzona na podstawie badan nicakredytowanych
i akredytowanych wynikéw odpowiednio oznaczonych w powyzszej tabeli

Laboratorium oswiadcza:

1.Wyniki odnosza si¢ wylacznie do dostarczonej do badania probki.

2.Laboratorium nie uczestniczy /uezestaiezy w pobieraniu i transporcie probki.

3.Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

4 Klientowi przyshuguje prawo zlozenia skargi na dzialalnos¢ laboratoryjna w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badar.
5.W trakcie realizacji badan nie wystapily zadne szezegélne okolicznosci mogace wplyna¢ na koncowy wynik badania.
6.Dokumenty i zapisy dotyczace badania oraz badanej probki nie ujete w niniejszym sprawozdaniu przechowywane sa
w Laboratorium Badania Wody. Moga by¢ udostgpnione klientowi na jego zyczenie.

7. Probka w laboratorium przechowywana i utrwalana jest zgodnie z PO-LAB-07 , wydanie aktualne.

* - niepotrzebne skresli¢:

** - dane podane przez klienta
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PCA

PoLskiE CENTRUM
AKREDYTACJI

BADANIA

AB 681

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Klodzku

ul. Stefana Okrzei 16

57-300 Klodzko

SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-876/2023
Z F1ZYCZNY CH/EHEMICZNYCH BADAN PROBKI WODY*

Ktodzko 04.08.2023 r.

oryginal/kepia*

OPIS PROBKI BADANEJ KTOREJ SPRAWOZDANIE DOTYCZY **

Miejsce pobrania prébki: ,, WRZOS”, ul. 1 Maja 52, Kudowa-Zdr6j
Punkt pobrania probki: kran w toalecie na parterze
Rodzaj badanej probki: woda do spozycia — wodociag

Stan probki: bez zastrzezen
Klient: Kudowski Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdro6j**

Zlecenie nr: LAB.LW.9052.411.2023

Nr zlecenia wewnetrznego: Z/1LAB/320/2023/CH
Nr protokotu pobranej probki: Z/LLAB/320/2023

Kod probki klienta: Z/LAB/320-1/CH

Prébkobiorca: przedstawiciel klienta — Katarzyna Bernadowska**

Data pobrania probki: 01.08.2023 r.**

Data przyjecia probki do laboratorium: 01.08.2023 r.
Kod nadany probce w laboratorium: S/LAB/LW-876/2023
Data wykonania badania: od 01.08.2023 do 01.08.2023 r.

Metoda pobierania: PN-ISO 5667-5:2017-10 (pobieranie probek nieakredytowane)

Plan pobierania: probka jednorazowa

L Kierunek Metoda Wynik/ Niepewno$¢ Tediiatis Wartos¢ Stwierdzenie
P badan badan Rezultat | rozszerzona® parametryczna® | zgodnosci®
Akceptowalna przez
PN-EN ISO 7887:2012 konsumentéw i bez
1 Barwa Metoda wizualna A =59 I mg/l nicprawidiowych )
zmian
Akceptowalna przez
PN-EN 150 7027- | sty
‘ : 5 :
2, Metnosé 1:2016-09 pkt.5.3 A 0,18 0,04 NTU zmian. Zalecany -
Metoda nefelometryczna zakres wartoéci do
1,0 NTU
PN-EN ISO 10523:2012 6,8
% pH Metoda potencjometryczna A tpom=25,2 °C e PH 6,595 zgodny
Przewodno$¢
PN-EN 27888:1999 171,39
s e,l e}(tryc e " Metoda konduktometryczna % tpom=25,0°C . pS/em 200 zgodny
wiasciwa w 25°C

A - badanie akredytowane wykonane zgodnie z zakresem akredytacji PCA-AB 681.

" Niepewnos¢ rozszerzona dla k=2, co odpowiada prawdopodobienstwu 95% oraz uwzglednieniu niepewno$¢ pobrania i transportu

probki;

PSSE Klodzko

Oddzial Laboratoryjny Laboratorium Badania Wody
Tel. 074 8673526, fax 074 8676966, e-mail : lab.psse.klodzko@sanepid.gov.pl
telefon kom. 882 022 091

Zatacznik nr 01 do [0-LAB-04

Data wydania instrukcji: 16.01.2023

Data wydania zalgcznika; 16.01,2023
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oryginal/kepia*
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-876/2023

2 Warto$é podana zgodnie z wymaganiami przepisu przywolanego w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, p0z.2294);

) Zgodno$¢/niezgodnos¢ z wymaganiami w/przepisu prawnego zostala stwierdzona na podstawie badan nieakredytowanych i
akredytowanych wynikéw odpowiednio oznaczonych w powyzszej tabeli.

49 Pozadana warto$é tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg/l;

) W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiagnigcia wartosei parametrycznej nieprzekraczajacej 1,0 NTU w
wodzie po uzdatnieniu;

6§ Wartos¢ przewodnosci elektrycznej wiasciwej podawana jest po korekeie temperatury za pomocg urzadzenia do kompensacji
temperatury

Laboratorium o$wiadcza:

1.Wyniki odnosza sie wylacznie do dostarczonej do badania probki.

2.Laboratorium nie uczestniczy / wezestaiezy’ w pobieraniu i transporcie probki.

3.Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

4 Klientowi przystuguje prawo zlozenia skargi na dziatalnos¢ laboratoryjng w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
5.W trakcie realizacji badan nie wystapily zadne szczegélne okolicznosci mogace wptyna¢ na koficowy wynik badar.

6.Dokumenty i zapisy dotyczace badania oraz badanej prébki nie ujgte W niniejszym sprawozdaniu przechowywane sa w Laboratorium
Badania Wody. Moga by¢ udostgpnione klientowi na jego zyczenie.

7. Prébka w laboratorium przechowywana i utrwalana jest zgodnie z PO-LAB-07 , wydanie aktualne.

8. Jesli dla obszaru regulowanego prawnie wynik badania otrzymany przez laboratorium bedzie wykraczat poza zakres stosowania metody
wdrozonej w laboratorium i potwierdzonej akredytacja PCA nr AB 681, laboratorium w sprawozdaniu z badan przedstawi informacje o
uzyskanym rezultacie w postaci ,,<" warto$¢ dolnej granicy zakresu pomiarowego lub ,>" warto$¢ gérnej granicy zakresu pomiarowego
wraz z informacja o wartosci niepewnogci rozszerzonej odpowiednio dla dolnej i gornej wartogci granicy zakresu pomiarowego. Informacja
ta bedzie z powolaniem na akredytacje. Dla takich wynikéw Laboratorium zamiast stwierdzenia zgodnosci wydaje opinie i interpretacje na
podstawie uzyskanych rezultatéw badar.

* - niepotrzebne skreslic;
*#* . dane podane przez klient
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Klodzku
ul. Stefana Okrzei 16
57-300 Klodzko

SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-876N/2023
Z FIZYCZNY CH/CHEMICZNYCH BADAN PROBKI WODY*

Klodzko 04.08.2023 r.
oryginal/kepia*

OPIS PROBKI BADANEJ KTOREJ SPRAWOZDANIE DOTYCZY **

Miejsce pobrania prébki: , WRZOS”, ul. 1 Maja 52, Kudowa-Zdréj
Punkt pobrania probki: kran w toalecie na parterze
Rodzaj badanej prébki: woda do spozycia — wodociag

Stan probki: bez zastrzezen
Klient: Kudowski Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdroj**
Zlecenie nr: LAB.LW.9052.411.2023
Nr zlecenia wewngtrznego: Z/LAB/320/2023/CH
Nr protokotu pobranej probki: Z/1LAB/320/2023

Kod prébki klienta: Z/LAB/320-1/CH
Prébkobiorca: przedstawiciel klienta — Katarzyna Bernadowska**
Data pobrania probki: 01.08.2023 r.**
Data przyjecia probki do laboratorium: 01.08.2023 r.
Kod nadany probce w laboratorium: S/LAB/LW-876/2023
Data wykonania badania: od 01.08.2023 do 01.08.2023 r.

Metoda pobierania: PN-ISO 5667-5:2017-10 (pobieranie probek nieakredytowane)
Plan pobierania: prébka jednorazowa

L Kierunek Metoda Wynik/ | Niepewno$¢ Jednostka Wartos¢ Stwierdzenie
P badan badan Rezultat | rozszerzona') parametryczna®? | zgodnosci®
PB-LAB-03 z dn. 15.10.2012r. iﬁ;igﬁ;ﬁf;ﬁ precz
1. Zapach Wyd. 02 N zIR - - nlpridionER =

Oznaczanie zapachu w wodzie

zmian

N — badanie nieakredytowane nie spetiajgce wymagan normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

' Niepewno$¢ rozszerzona dla k=2, co odpowiada prawdopodobiefistwu 95% oraz uwzglednieniu niepewnos¢ pobrania i transportu

prébki;

3 Wartoéé podana zgodnie z wymaganiami przepisu przywotanego w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz.2294);
) Zgodnosé/niezgodnos¢ z wymaganiami w/przepisu prawnego zostala stwierdzona na podstawie badar nieakredytowanych wynikéw
odpowiednio oznaczonych w powyzszej tabeli.

PSSE Klodzko

Oddzial Laboratoryjny Laboratorium Badania Wody
Tel. 074 8673526, fax 074 8676966, e-mail : lab.psse.klodzko@sanepid.gov.pl
telefon kom. 882 022 091
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oryginal/kepia*
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-876N/2023

Laboratorium oswiadcza:

1.Wyniki 0dnosza si¢ wylacznie do dostarczonej do badania prébki.

2. Laboratorium nie uczestniczy / wezestniezy w pobieraniu i transporcie probki.

3.Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

4 Klientowi przystuguje prawo zlozenia skargi na dziatalno$¢ laboratoryjng w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badar.
5.W trakcie realizacji badan nie wystapily zadne szczegélne okolicznosci mogace wplyna¢ na koncowy wynik badar.

6.Dokumenty i zapisy dotyczace badania oraz badanej prébki nie ujete W niniejszym sprawozdaniu przechowywane sa w Laboratorium
Badania Wody. Moga by¢ udostepnione klientowi na jego zyczenie.

7. Prébka w laboratorium przechowywana i utrwalana jest zgodnie z PO-LAB-07 , wydanie aktualne.

* - niepotrzebne skresli¢;
*#* _ dane podane przez klienta
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PCA

PoLsI CINTAU Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Klodzku
2 ul. Stefana Okrzei 16
%—3 57-300 Klodzko

BADANIA

Klodzko 04.08.2023 r,
oryginal/kepia*
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-S??/‘2'023 '
Z FIZYCZNYCH/EHEMICZNYEH BADAN PROBKI WODY*

OPIS PROBKI BADANEJ KTOREJ SPRAWOZDANIE DOTYCZY **
Miejsce pobrania prébki: Szkola Podstawowa, ul. Ko$ciuszki, Czermna
Punkt pobrania prébki: kran w toalecie na parterze
Rodzaj badanej probki: woda do spozycia — wodociag

Stan probki: bez zastrzezen

Klient: Kudowski Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdr4j**
Zlecenie nr: LAB.LW.9052.411.2023

Nr zlecenia wewnetrznego: Z/LLAB/320/2023/CH

Nr protokotu pobranej probki: Z/LAB/320/2023

Kod probki klienta: Z/LAB/320-3/CH

Prébkobiorca: przedstawiciel klienta — Katarzyna Bernadowska**

Data pobrania probki: 01.08.2023 r.**

Data przyjecia probki do laboratorium: 01.08.2023 r.

Kod nadany probce w laboratorium: S/LAB/LW-877/2023

Data wykonania badania: od 01.08.2023 do 01.08.2023 r.

Metoda pobierania: PN-ISO 5667-5:2017-10 (pobieranie probek nieakredytowane)
Plan pobierania: probka jednorazowa

L Kierunek Metoda Wynik/ Niepewnosé Yool Wartosé Stwierdzenie
p: badan badan Rezultat | rozszerzona' parametryczna® | zgodnosci®
Akceptowalna przez
PN-EN ISO 7887:2012 konsumentéw 1 bez
I. Barwa Metoda wizualna A <5? 1 mg/l nieprawidlowych )
Zmian
Akceptowalna przez
PN-EN ISO 7027- konsumentow i bez
7 ; 5 nieprawidtowych
7 Metnosé 1:2016-09 pkt.5.3 Al 0,16V 0,04 NTU zmian. Zalecany é
Metoda nefelometryczna zakres wartosci do
1,0 NTU
PN-EN ISO 10523:2012 6,8
- Pl Metoda potencjometryczna “ tpom =24,9 °C 9.4 pH 8,992 ZE0doy
Przewodno$¢
PN-EN 27888:1999 171,99
4. e,l e!(tryczna & Metoda konduktometryczna 4 tpom=25,3°C 10,3 uS/em 309 2godny
wiasciwa w 25°C

A - badanie akredytowane wykonane zgodnie z zakresem akredytacji PCA-AB 681.

' Niepewnos¢ rozszerzona dla k=2, co odpowiada prawdopodobieristwu 95% oraz uwzglgdnieniu niepewnosé pobrania i transportu

probki;
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oryginal/kepia*
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-877/2023

2 Wartos¢ podana zgodnie z wymaganiami przepisu przywolanego w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22017, p0z.2294);

) Zgodnosé/niezgodnosé z wymaganiami w/przepisu prawnego zostala stwierdzona na podstawie badan nieakredytowanych i
akredytowanych wynikéw odpowiednio oznaczonych w powyzszej tabeli.

9 Pozadana wartodé tego parametru w wodzie w kranie konsumenta —do 13 mg/l:

5 W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiagnigcia wartosci parametrycznej nieprzekraczajgeej 1,0 NTU w
wodzie po uzdatnieniu;

6 Wartoéé przewodnosci elektrycznej wiasciwej podawana jest po korekeic temperatury za pomocg urzgdzenia do kompensacji
temperatury

Laboratorium o$wiadcza:

1.Wyniki odnosza si¢ wylacznie do dostarczonej do badania probki.

2 Laboratorium nie uczestniczy / sezestaiezy” w pobieraniu i transporcie probki.

3.Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catoscei.

4 Klientowi przystuguje prawo zlozenia skargi na dziatalnos¢ laboratoryjna w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badar.
5.W trakcie realizacji badan nie wystapily zadne szczegélne okolicznosci mogace wplyna¢ na koficowy wynik badan.

6.Dokumenty i zapisy dotyczace badania oraz badanej prébki nie ujete w niniejszym sprawozdaniu przechowywane sa w Laboratorium
Badania Wody. Moga by¢ udostgpnione klientowi na jego zyczenie.

7. Prébka w laboratorium przechowywana i utrwalana jest zgodnie z PO-LAB-07 , wydanie aktualne.

8. Jesli dla obszaru regulowanego prawnie wynik badania otrzymany przez laboratorium bedzie wykraczal poza zakres stosowania metody
wdrozonej w laboratorium i potwierdzonej akredytacja PCA nr AB 681, laboratorium w sprawozdaniu z badan przedstawi informacj¢ o
uzyskanym rezultacie w postaci ,,<” warto$¢ dolnej granicy zakresu pomiarowego lub ,>" warto$¢ gérnej granicy zakresu pomiarowego
wraz z informacja o wartosci niepewnosci rozszerzonej odpowiednio dla dolnej i gornej wartosci granicy zakresu pomiarowego. Informacja
ta bedzie z powotaniem na akredytacj¢. Dla takich wynikéw Laboratorium zamiast stwierdzenia zgodnosci wydaje opinie i interpretacje na
podstawie uzyskanych rezultatow badan.

* - niepotrzebne skreslic;
** . dane podane przez klient
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Klodzku
ul. Stefana Okrzei 16
57-300 Klodzko

Klodzko 04.08.2023 1.
oryginal/kepia*
SPRAWOZDANIE nr SILABXLW—877N{2023,
Z FIZYCZNY CH/EHEMICZNYEH BADAN PROBKI WODY*

OPIS PROBKI BADANEJ KTOREJ SPRAWOZDANIE DOTYCZY **
Miejsce pobrania probki: Szkola Podstawowa, ul. Ko$ciuszki, Czermna
Punkt pobrania probki: kran w toalecie na parterze
Rodzaj badanej probki: woda do spozycia — wodociag

Stan probki: bez zastrzezen

Klient: Kudowski Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdréj**
Zlecenie nr: LAB.LW.9052.411.2023

Nr zlecenia wewngtrznego: Z/LLAB/320/2023/CH

Nr protokotu pobranej probki: Z/LAB/320/2023

Kod prébki klienta: Z/LLAB/320-3/CH

Prébkobiorca: przedstawiciel klienta — Katarzyna Bernadowska**

Data pobrania probki: 01.08.2023 r.**

Data przyjecia probki do laboratorium: 01.08.2023 r.

Kod nadany probce w laboratorium: S/LAB/LW-877/2023

Data wykonania badania: od 01.08.2023 do 01.08.2023 r.

Metoda pobierania: PN-ISO 5667-5:2017-10 (pobieranie probek nieakredytowane)
Plan pobierania: probka jednorazowa

Lp.

Kierunek Metoda Wynik/ | Niepewnos¢ Wartos¢ Stwierdzenie

Jednostka

badan badan Rezultat | rozszerzonal) parametryczna? | zgodnoéci

3)

PB-LAB-03 z dn. 15.10.2012r. Akosplowalng prosg
konsumentow i bez

Zapach ) Wyd. 02 ) N zIR - - nieprawidtowych
Oznaczanie zapachu w wodzie zmian

N - badanie nieakredytowane nie spetniajace wymagan normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

' Niepewnos¢ rozszerzona dla k=2, co odpowiada prawdopodobiefistwu 95% oraz uwzglednieniu niepewno$¢ pobrania i transportu
probki;

2 Warto$¢ podana zgodnie z wymaganiami przepisu przywolanego w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz.2294);

9 Zgodno$¢/niezgodnos¢ z wymaganiami w/przepisu prawnego zostata stwierdzona na podstawie badaf nieakredytowanych wynikéw
odpowiednio oznaczonych w powyzszej tabeli.

Oddzial Laboratoryjny Laboratorium Badania Wody
Tel. 074 8673526, fax 074 8676966, e-mail : lab.psse.klodzko@sanepid.gov.pl
telefon kom. 882 022 091

PSSE Klodzko Zalacznik nr 01 do 10-LAB-04 Data wydania instrukcji: 16.01.2023 Nr wydania 14 strona/stron 1 z2
Data wydania zatacznika: 16.01.2023




oryginal/kepia*
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-877N/2023

Laboratorium oswiadcza:

1.Wyniki odnoszg si¢ wylacznie do dostarczonej do badania prébki.

2 Laboratorium nie uczestniczy / sezestniezy’ w pobieraniu i transporcie probki.

3.Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.

4 Klientowi przystuguje prawo zlozenia skargi na dzialalnosé laboratoryjng w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
5.W trakcie realizacji badan nie wystapily zadne szczegélne okolicznosci mogace wplynaé na koficowy wynik badan.

6.Dokumenty i zapisy dotyczace badania oraz badanej probki nie ujgte w niniejszym sprawozdaniu przechowywane sa W Laboratorium
Badania Wody. Moga by¢ udostgpnione klientowi na jego zyczenie.

7. Probka w laboratorium przechowywana i utrwalana jest zgodnie 2 PO-LAB-07 , wydanie aktualne.

* - niepotrzebne skresli¢;
** - dane podane przez klienta
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